
 
 

รายงานการสํารวจและประเมิน 

ระบบรวบรวมและบาํบดันํ้าเสียชุมชน 
และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 

 
 

 ภายใตแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัดประจําปงบประมาณ 2561 

 
 
 
 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 
ก 

คํานํา 
 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยเปนหนวยงานประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และสนับสนุนสงเสริมดานเทคนิควิชาการ แก องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการการจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ขยะมูลฝอยชุมชน ในปงบประมาณ 2561 สาํนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) รวมกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ดําเนินโครงการสํารวจและประเมินระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน และจัดทํา
รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ปงบประมาณ 2561 ซ่ึงเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานรายทองถ่ิน สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอย
รายจังหวัด ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ผลการสํารวจและประเมิน
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด และขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชน     

  ดังนั้น เพ่ือใหโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค และสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการสนับสนุนเชิงนโยบายหรืองบประมาณ
สําหรับการจัดการปญหาและอุปสรรคจากการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย   

       
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
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คํานํา     ก 
สารบัญ                                                                                ข 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร                                                                           ง    

  
    ขอมูลพ้ืนฐานรายทองถิ่น      

1.1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี 1-1 
1.2 เทศบาลเมืองอางทอง 1-3 
1.3 เทศบาลเมืองเสนา 1-4 
1.4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา 1-6 
1.5 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 1-7 
1.6 เทศบาลเมืองปทุมธานี 1-9 
1.7 เทศบาลเมืองคูคต 1-10 
1.8 เทศบาลนครรังสิต 1-12 
1.9 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 1-13 
1.10  เทศบาลนครนนทบุรี 1-15 
1.11  เทศบาลนครปากเกร็ด 1-16 

  

   สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
 2.1 สถานการณน้ําเสีย 2-1  
              2.2  สถานการณขยะมูลฝอย 2-8 

   ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
             3.1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองสิงหบุรี 3-1 
   3.2 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองอางทอง 3-2 
 3.3 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3-3 
 3.4 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลพระอินทราชา 3-4              
 3.5 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองปทุมธานี 3-4 
 3.6 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนประชานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 3-5  
 3.7 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3-6 
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   ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 4.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี 4-1 
 4.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยศูนยกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองอางทอง 4-2 
 4.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 4-3 
 4.4  โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบเทศบาลเมืองเสนา 4-4 
 4.5 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยแบบเตาเผา เทศบาลเมืองเสนา 4-4  
 4.6 สถานท่ีกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลพระอินทราชา 4-4 
 4.7 สถานีขนถายมูลฝอย เทศบาลนครรังสิต 4-4 
 4.8  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 4-5 
 4.9  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 4-7 
    4.10  อาคารรวบรวมของเสียอันตราย เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 4-8   

 
   บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
 5.1 จังหวัดสิงหบุรี 5-1 
 5.2 จังหวัดอางทอง 5-3 
 5.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5-4 
 5.4 จังหวัดปทุมธานี 5-7 
 5.5 จังหวัดนนทบุรี 5-9 

      
   ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 6-1  

  
  ภาคผนวก 1  ผลการสํารวจและประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชน 
  ภาคผนวก 2  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
  ภาคผนวก 3  ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 



สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
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 บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  ติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
และระบบกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอางทอง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี พ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 11 แหง 17 
ระบบ รายละเอียดดังตาราง 
 

จังหวัด อปท. ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ 

สิงหบุรี ทม.สิงหบุรี เปดดําเนินการแบบ SP ปดดําเนินการแบบ INT 
อางทอง ทม.อางทอง เปดดําเนินการแบบ AL เปดดําเนินการแบบ SL 

พระนครศรีอยุธยา 

ทน.พระนครศรีอยุธยา เปดดําเนินการ แบบ OD หยุดดําเนินการแบบ SL 

ทต.พระอินทราชา หยุดดําเนินการแบบ AS ไมมีโครงการเกิดข้ึนแบบ SL 

ทม.เสนา - 
ปดดําเนินการแบบ SL  

และ INC 

ปทุมธานี 

ทม.ปทุมธานี เปดดําเนินการแบบ OD ปดระบบเนื่องจากประชาชน
คัดคาน แบบ SL ฝงกลบ 

ทม.คูคต - ไมมีโครงการเกิดข้ึน 

ทน.รังสิต - เปดดําเนินการสถานีขนถาย 

นนทบุรี 

ทน.นนทบุรี เปดดําเนินการแบบ AS - 

อบจ.นนทบุรี - 
เปดดําเนินการ 

แบบ SL และ INC 
ทน.ปากเกร็ด กําลังกอสรางระบบแบบ AS - 

 

หมายเหตุ 
 ระบบ OD (Oxidation Ditch)  ระบบคลองวนเวียน 
 ระบบ AS (Activated Sludge)  ระบบเอเอส 
 ระบบ SP (Stabilization Pond)  แบบบอปรับเสถียร 
 ระบบ AL (Aerated Lagoon)  ระบบบอเติมอากาศ 
 ระบบ SL (Sanitary Landfill)  ฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล  
 ระบบ INC (Incinerator)   เตาเผาขยะมูลฝอย 
 ระบบ INT (Integrated solid waste disposal) ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  
 
 
 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
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ระบบบําบัดน้ําเสีย (บอปรับเสถียร) 

เทศบาลเมืองสิงหบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
ระบบบําบัดน้ําเสีย (บอเติมอากาศ) 

เทศบาลเมืองอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 

  
ระบบบําบัดน้ําเสีย (คลองวนเวียน) 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระบบบําบัดน้ําเสีย (คลองวนเวียน) 
เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

  

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอางทอง    
จังหวัดอางทอง 

อาคารรวบรวมของเสียอันตรายเทศบาลเมืองอางทอง
จังหวัดอางทอง 

    
                     
   



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
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ฉ 

 

  
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหาร 

สวนจังหวัดนนทุบรี จังหวัดนนทบุรี 
                                                                            
  บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย                      
 1. ประเด็นปญหาในภาพรวมการจัดการน้ําเสีย 
 1.1  ขาดงบประมาณในการซอมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ เพ่ือใหระบบบําบัดน้ําเสียสามารถใหใชงาน

ไดตามปกติ 
 1.2  ปริมาณน้ําเสียท่ีรวบรวมเขาระบบบําบัดน้ําเสียไมเต็มประสิทธิภาพของระบบท่ีออกแบบไว 
 1.3  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการระบบ 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการน้ําเสีย 
 2.1  ใหมีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับเมืองขนาดใหญ 

2.2  ควรกําหนดกลไกทางเศรษฐศาสตรในการจัดการน้ําเสีย เชน การเก็บคาธรรมเนียมเพ่ือเปนไป
ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ( PPP:  Polluter-Pays-Principle) 

2.3  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบ 

 3. ประเด็นปญหาในภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอย 
3.1  ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมสูงมากข้ึนตามประชากรท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา

ประชากรแฝง ท่ีเขามาในระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.2  มีการจัดการขยะฝงกลบรวมกับการเทกองบนพ้ืน ไมมีการบดอัดและปดทับขยะมูลฝอย 
 3.3  ปญหาประชาชนตอตานไมเห็นดวยกับการดําเนินการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  และยังขาดความรู 
       ไมเห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะของเสียอันตราย 

 4. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการขยะมูลฝอย 
4.1  ใหมีการศึกษาและการกําหนดพ้ืนท่ีรับขยะ และระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือใหเกิดมูลคา 
4.2  ควรมีการคัดแยกขยะตนทาง เพ่ือแยกประเภทขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย 
4.3  ปรับปรุงระบบฝงกลบใหเปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
4.4  ควรกําหนดมาตรการปองกันเหตุเพลิงไหม และซักซอมวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมบอขยะ 
4.5  รณรงคใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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บทที่  1 
ขอมูลพื้นฐานรายทองถิ่น 

 

 1.  เทศบาลเมอืงสิงหบุรี 
 2.  เทศบาลเมอืงอางทอง 
 3.  เทศบาลเมอืงเสนา 
 4.  เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
 5.  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 6.  เทศบาลเมอืงปทุมธานี 
 7.  เทศบาลเมอืงคูคต 
 8.  เทศบาลนครรังสิต 
 9.  องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
 10. เทศบาลนครนนทบุรี 
 11. เทศบาลนครปากเกร็ด 

 



บทท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานรายทองถ่ิน 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) มีพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสิงหบุรี 
จังหวัดอางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี  มีพ้ืนท่ีรวมกันท้ังหมด 
6495.649 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.059 ลานไร ประชากรป 2560 ประมาณ 3,663,977 คน ความ
หนาแนนของประชากรเฉลี่ย 564 คนตอตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเขตการปกครอง 5 จังหวัด 43 อําเภอ 
437 ตําบล 3,152 หมูบาน และการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 5 แหง เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 146 แหง องคการบริหารสวนตําบล 261 แหง ในปงบประมาณ         
พ.ศ.2561 ดําเนินการติดตามงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยทําการติดตามโครงการดานระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยรวมชุมชนใน 11 พ้ืนท่ี ไดแก 
 1.  เทศบาลเมืองสิงหบุรี    
 2.  เทศบาลเมืองอางทอง 
 3.  เทศบาลเมืองเสนา    
 4.  เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
 5.  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  
 6.  เทศบาลเมืองปทุมธานี 
 7.  เทศบาลเมืองคูคต    
 8.  เทศบาลนครรังสิต 
 9.  องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  
 10. เทศบาลนครนนทบุร ี
 11. เทศบาลนครปากเกร็ด 
 รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 11 แหง  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สรุปดังนี้ 

1.1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี 
 1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต   
    เทศบาลเมืองสิงหบุรี ตั้งอยูในอําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี อยูหางจากกรุงเทพฯ โดย
ทางรถยนต ประมาณ 142 กิโลเมตร หางจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 26 กิโลเมตร หางจากจังหวัดอางทอง 
ประมาณ 41 กิโลเมตร หางจากจังหวัดชัยนาท ประมาณ 55 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประมาณ 90 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 7.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 
       ทิศเหนือ   ติดตอกับ  ตําบลบางกระบือ  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
 ทิศใต    ติดตอกับ  ตําบลตนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  ตําบลบางมัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
   ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ตําบลตนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
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1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 สภาพภูมิประเทศ เปนพ้ืนท่ีราบลุม ดินมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนสั้น ซ่ึงเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนริมแมน้ําเจาพระยา ดินเปนดินเหนียวและดินรวนปนทราย เทศบาลเมืองสิงหบุรีตั้งอยูบนท่ีราบ     
ริมฝงน้ํายานเศรษฐกิจฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา 

          1.1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
     สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสิงหบุรี มีลักษณะท่ีหลากหลาย กลาวคือ มีท้ังการ
ประกอบการดานพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินการคลัง และการทองเท่ียว 
          ประชาชนโดยรวมมีลักษณะของความเปนไทย โดยดั้งเดิมรักสงบ ยึดม่ันในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี มีความสมัครสมานสามัคคี ผสมผสานเปนพวกเดียวกันไดอยางกลมกลืน ไมมีความขัดแยงระหวาง
กลุมใด ๆ นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญ ยังไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน 

1.1.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสิงหบุรี ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนท้ังสิ้น 17,528 คน แยกเปนชาย จํานวน 8,162 คน หญิงจํานวน 9,366 คน จํานวนหลังคาเรือน 
8,817 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 2,244 คนตอตารางกิโลเมตร  
    

 
ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสิงหบุรี 

 

ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสิงหบุรี 
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1.2 เทศบาลเมืองอางทอง 
1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต  

 เทศบาลเมืองอางทอง ตั้งอยูในอําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง อยูหางจากกรุงเทพฯ  ตาม
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 และ 334  แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ระยะทาง 108 
กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ 3,870.6 ไร หรือ 6.193 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับ
พ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนอื ติดตอกับ  ตําบลยานซ่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 
 ทิศใต ติดตอกับ  ตําบลโพสะ  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 
 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ  ตําบลบานอิฐ  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  ตําบลศาลาแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  

  1.2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร  
 สภาพภูมิประเทศ โดยท่ัวไปมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ําเจาพระยา ลักษณะ
คลายอาง ไมมีภูเขา  ดินเปนดินเหนียวปนทราย พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะแกการปลูกขาว ทําไร ทํานา ทําสวน 
และมีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน 2 สาย คือแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอย ซ่ึงไหลผานตัวเมืองจากทิศเหนือ
ลงสูทิศใต ลักษณะคลายเมืองอกแตก คือมีแมน้ําไหลผานกลางเมืองแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 ฝง พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลอยูในระดับความสูงประมาณ 3-6 เมตร ในฤดูน้ําหลากน้ําจะไหลเขาทวมพ้ืนท่ีโดยรอบ และมีคลอง
หลายสายในบริเวณชุมชน ไดแก  คลองบางแกว คลองศาลาแดง ทางทิศใตของชุมชนไหลมาบรรจบกับแมน้ํา
เจาพระยาท่ีตําบลตลาดหลวง  และมีคลองสงน้ํา คลองชลประทานทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออกขนาบ
สองขางของชุมชน 

1.2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชนสวนใหญภายในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพทางการคาภายใน
ชุมชนประเภทเบ็ดเตล็ด  มีสถานประกอบการคาและโรงงานอุตสาหกรรมใหบริการแกประชาชนในชุมชน
และบริเวณใกลเคียง มีการขยายการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอางทอง และทํารายไดเปนอันดับ 3 ของ
จังหวัดรองจากภาคอุตสาหกรรมและการคา ทําใหเกิดตลาดกลางสินคาเกษตรข้ึนภายในเขตเทศบาลเมือง
อางทอง ทําใหเกิดธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ตามมา 
  สําหรับสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลฯ ในชวง 5 ป พบวาคาเฉลี่ยของ
อัตรารวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประมาณรอยละ 6.4 ตอป และภายในอนาคต 10-20 ป 
ขางหนาคาดวาไมเกินรอยละ 6.4 ตอป รายไดโดยเฉลี่ยของประชากร ประมาณ 21,524 บาทตอคนตอป 

 1.2.4 ประชากร  
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองอางทอง ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนท้ังสิ้น 13,011 คน แยกเปนชาย จํานวน 6,174 คน หญิงจํานวน 6,837 คน จํานวนหลังคาเรือน 
6,398 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 2,117 คนตอตารางกิโลเมตร     
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ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง 

 

ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองอางทอง 

1.3 เทศบาลเมืองเสนา 

1.3.1 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
 เทศบาลเมืองเสนา ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบลุมชายฝงแมน้ํา ในเขตตําบลเสนา อําเภอเสนา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 กิโลเมตร ตามถนนสายอยุธยา-สุพรรณบุรี 
หางจากกรุงเทพฯ 70 กิโลเมตร ตามถนนสายเสนา-สามโคก-ปทุมธานี และหางจากสุพรรณบุรี ตาม
ถนนสายอยุธยา-เสนา-สุพรรณบุรี ระยะทาง 44 กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ 1.2 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลบานแพน  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศใต ติดตอกับ  ตําบลสามกอ  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลสามกอ  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลรางจระเข  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.3.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 สภาพพ้ืนท่ี เปนพ้ืนท่ีราบลุมขนาดใหญ สภาพดินเปนดินเหนียวและบางสวนเปนดินทราย      
มีแมน้ํานอยและลําคลองท่ีสําคัญหลายสายไหลผาน เหมาะแกการเพาะปลูก แตเม่ือถึงฤดูน้ําหลาก จะมี
ระดับน้ําสูงกวาปกติ แบงพ้ืนท่ีรับน้ําเปน 2 สวน ประกอบดวย 
 สวนท่ี 1 รับน้ําจากแมน้ํานอย ไดแก ตําบลบานกระทุม ตําบลหัวเวียง ตําบลบานโพธิ์  ตําบล
บานแพน ตําบลเสนา ตําบลรางจระเข (บางสวน) ตําบลบางนมโค (บางสวน) ตําบลสามกอ (บางสวน)        
มีระยะทางยาว 20 กิโลเมตร 
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   สวนท่ี 2 รับน้ําจากคลองชลประทาน ประกอบดวย 
- รับน้ําจากคลองชลประทานผักไห ไดแก ตําบลบานกระทุม (บางหมูบาน) ตําบลลาดงา 

ตําบลรางจระเข (สวนใหญ) ตําบลเจาเสด็จ (บางสวน) ตําบลหัวเวียง (บางสวน) และตําบลบานโพธิ์ (บางสวน) 
- รับน้ําจากคลองชลประทานเจาเจ็ดบางยี่หน ไดแก ตําบลเจาเสด็จตําบลเจาเจ็ด ตําบลสามกอ 

ตําบลสามตุม ตําบลบางนมโค ตําบลบานหลวง ตําบลบานแถว ตําบลชายนา ตําบลมารวิชัย และตําบลดอนทอง 
 นอกจากนั้น ยังมีคลองธรรมชาติอีกหลายสายท่ีสําคัญ ไดแก คลองมโนราห คลองหัวแรด 
คลองหัวไรแตง คลองทางฉีก คลองสามกอ คลองปลายนา คลองขนมจีน คลองสาน คลองหนองลําเจียก 
คลองหนองบัว และคลองขุด เปนตน 

1.3.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรม สภาพทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ว รานคาและแผงลอยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากอยูใกลแหลงโรงงานอุตสาหกรรม คนงานจาก
โรงงานได เขามาจับจายใชสอยภายในเขตเทศบาลทําใหสภาพเศรษฐกิจอยูในเกณทท่ีดี ในอดีตเทศบาลเมือง
เสนาเคยเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางน้ํา แตปจจุบันไดหันไปใชการคมนาคม ขนสงทางบก การ
พาณิชยกรรมมีสถานการประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก  

  1.3.4 ประชากร 

 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลฯ ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากรจํานวน
ท้ังสิ้น 3,871 คน แยกเปนชาย จํานวน 1,839 คน หญิงจํานวน 2,032 คน จํานวนหลังคาเรือน 1,408 
ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 3,293 คนตอตารางกิโลเมตร   

 

 
ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเสนา 

 

ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเสนา 
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1.4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
1.4.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลตําบลพระอินทราชา ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
มีเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมหมูท่ี 6, 7 รวมท้ังหมูท่ี 12 บางสวนของตําบลเชียงรากนอย ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และอยูทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยอยูหางจากศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 20 กิโลเมตร อยูหางจากท่ีวาการอําเภอบางปะอิน 10 กิโลเมตร และอยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร 52 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเทศบาลฯ มีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตัดผาน
และหางจากเขตเทศบาลฯ ไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร จะมีถนนวงแหวนรอบนอก (วงแหวนตะวันตก) 
ถัดไปทางทิศเหนือ เสนทางพหลโยธินจะมีถนนทางดวนพิเศษ (มอเตอรเวย) พ้ืนท่ีเทศบาลฯ จึงเปนพ้ืนท่ีท่ี
สามารถเดินทางไปยังท่ีตาง ๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้งของรานคา โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดยอม และแหลงพักอาศัยประเภทหอพัก/บานเชาจํานวนมาก ซ่ึงตั้งอยูอยางหนาแนนริมสองฝงถนน
พหลโยธิน ในบริเวณใกลเคียงจะเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เทศบาลตําบลพระอินทราชามีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 4.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,525 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้  
 ทิศเหนือ     ติดตอกับ  ตําบลเชียงรากนอย  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศใต ติดตอกับ  เทศบาลตําบลทาโขลง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตําบลพยอม  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลเชียงรากนอย  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.4.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 สภาพภูมิประเทศของเขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯ มีลักษณะเปนท่ีราบลุม ไมมีภูเขาหรือปาไม มีถนน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตัดผานทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลฯ เปนแนวยาวจาก
ดานเหนือ ไปดานใตเปนระยะทาง 4.8 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเทศบาลฯ มีแหลงน้ําสําคัญจํานวน 3 แหง คือ        
1) คลองเชียงรากนอย ตั้งอยูทางทิศใตของพ้ืนท่ีเทศบาลฯ 2) คลองชลประทานรังสิตเหนือ ตั้งอยูทางดาน
ตะวันออกของพ้ืนท่ีเทศบาลฯ และ 3) คลองชลประทานนครหลวง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีเทศบาลฯ 

1.4.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 เทศบาลตําบลพระอินทราชา เปนชุมชนโดยสวนใหญเปนเมือง ประชากรประกอบอาชีพดาน
พาณิชยกรรมและการบริการ ท้ังนี้เนื่องจากเปนชุมชนท่ีไดรับอิทธิพลจากกรุงเทพมหานคร และมีบทบาทเปน
ศูนยกลางยอยดานการคา และการบริการใหกับชุมชนรอบขาง ดวยเหตุนี้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน     
จึงข้ึนอยูกับการคาขาย และการเปนแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม สวนการเกษตร เชน การทํานาขาว    
มีนอย เพราะไมคุมกับมูลคาของพ้ืนท่ี เศรษฐกิจของชุมชนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการเปดใหบริการ
หองพักอาศัย มีหอพักอยูในพ้ืนท่ีจํานวนมากสงผลโดยตรงตอธุรกิจการคาการใหบริการในพ้ืนท่ี ประชากรใน
เขตเทศบาลมีรายไดเฉลี่ยครอบครัวละ 10,000 บาท ตอเดือน มีรายไดเฉลี่ยตอคน คนละ 6,000 บาทตอเดือน 
 

1.4.4 ประชากร 
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) 

ประชากรจํานวนท้ังสิ้น 9,076 คน แยกเปนชาย จํานวน 4,304 คน หญิงจํานวน 4,772 คน จํานวนหลังคา
เรือน 5,148 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 2,248 คน/ตารางกิโลเมตร   
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ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพระอินทราชา 
 

ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพระอินทราชา 

1.5 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  

1.5.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนเกาะและเคยเปนท่ีตั้งของ      

เมืองหลวงเกามากอน มีแมน้ําไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และแมน้ําลพบุรี เม่ือ
กอสรางกรุงศรีอยุธยา ไดมีการขุดคูเข่ือนจากหัวรอไปบรรจบแมน้ําบางกะจะท่ีตําบลหอรัตนไชย ทําใหท่ีตั้ง
ของตัวเมืองและเทศบาลมีสภาพเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ ระยะทางจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาถึง
กรุงเทพฯ 75 กิโลเมตร ปจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนท่ี 14.84 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 

     ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลสระบัวและตําบลสวนพริก  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด    
พระนครศรีอยุธยา 

 ทิศใต  ติดตอกับตําบลเกาะเรียน  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลบานปอม  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.5.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตเทศบาลฯ มีสภาพเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ ลักษณะดินเปนดินปนทราย
น้ําซึมไดงาย คูคลองในเขตเทศบาลฯ จึงเก็บน้ําไวไดไมนาน ในฤดูรอนน้ําจะแหง สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ี
ราบลุม เสนชั้นระดับความสูงประมาณ 5 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ความลาดชันของพ้ืนท่ีจะคอย ๆ ลาดเท
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ลงสูแมน้ําและคลองท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีภายในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากไมมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ 
ประชาชนจึงประกอบอาชีพคาขาย รับจาง เปนสวนใหญ และอุตสาหกรรมบางเล็กนอย 

1.5.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 การอุตสาหกรรม มีบทบาทตอการผลิตในระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจาก
สภาพสังคมไดเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม เปนสังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน เพราะวาชุมชน และบริเวณ
โดยรอบมีศักยภาพและปจจัยเอ้ืออํานวยในการประกอบดานอุตสาหกรรม เชน ระยะทางใกลกรุงเทพฯ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการสมบูรณแบบ รวมท้ังไดรับการสงเสริมใหเปนนิคมอุตสาหกรรม 
 ดานธุรกิจการคาและบริการ โดยท่ัวไปเปนเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการผลิตในสาขาการคาและบริการ
เปนหลัก ซ่ึงจะเห็นไดวา ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพการคาและบริการ ศูนยกลางแหลงท่ีตั้งของธุรกิจ
การคาและบริการมีอยู 3 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม (อันเปนยานธุรกิจการคาเกาแก ปจจุบันคอนขาง
ซบเซา) บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาดเจาพรหม 

1.5.4) ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) 
ประชากรจํานวนท้ังสิ้น 52,087 คน แยกเปนชาย จํานวน 24,933 คน หญิงจํานวน 26,832 คน จํานวน
หลังคาเรือน 20,167 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 3,510 คนตอตารางกิโลเมตร   
 
 

ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 
ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
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1.6 เทศบาลเมืองปทุมธานี 
1.6.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดตั้ง
ข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2479 มีพ้ืนท่ี 1.7 ตาราง
กิโลเมตร และไดมีการขอขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี เม่ือ
วันท่ี 12 มีนาคม 2524 โดยมีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 7.1 ตารางกิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ 30 กิโลเมตร และหางจาก
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับ คลองบางโพธิ์เหนือและคลองบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลบางหลวงและตาํบลบานฉาง  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ แมน้ําเจาพระยา 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี    

1.6.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศของเทศบาลเมืองปทุมธานี เปนท่ีราบลุม มีแมน้ํา
เจาพระยาเปนแมน้ําสายหลัก และมีคลองสงน้ําไหลผานในเขตพ้ืนท่ี 4 สาย   

1.6.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  การเกษตร ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลฯ จะมีการทําเกษตรกรรม ท่ีลดนอยลง เนื่องจากมีการลงทุนใน
เรื่องของท่ีอยูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑลเพ่ิมมากข้ึน ทําใหพ้ืนท่ีการเกษตรลดนอยลง จึงสงผลกับเศรษฐกิจ
หลักของเทศบาล ไดแก ขาว มะมวง กลวย พืชสวนครัว เปนตน   
  การพาณิชย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลสวนใหญประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีผูมา
ลงทุนเก่ียวกับ อสังหาริมทรัพย ประกอบดวย หางสรรพสินคา 1 แหง ตลาดสด 3 แหง 

1.6.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) 
ประชากรจํานวนท้ังสิ้น 23,713 คน แยกเปนชาย จํานวน 11,214 คน หญิงจํานวน 12,499 คน จํานวน
หลังคาเรือน 9,327 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 3,308 คนคนตารางกิโลเมตร   
 
 

ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี 
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ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปทุมธานี 
 

1.7 เทศบาลเมืองคูคต 
1.7.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลเมืองคูคต เปนเทศบาลฯ ซ่ึงอยูในเขตปริมณฑล อยูหางจากอําเภอลําลูกกา ไปทางทิศ
เหนือ 16 กิโลเมตร หางจากจังหวัดปทุมธานี มาทางทิศใต 16 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12.475 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
ทิศใต  ติดตอกับ เขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพฯ  

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ เทศบาลเมืองลําสามแกว ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  

1.7.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร  
  สภาพภูมิประเทศ ของเทศบาลเมืองคูคต เปนท่ีราบลุม อยูทางดานทิศตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยาและมีคลองสงน้ําไหลผานในเขตพ้ืนท่ีรวม 3 สาย ไดแก คลองหกวาสายใต คลองซอยหนึ่งสายใต 
คลองซอยสองสายใต ซ่ึงทําใหน้ําอุดมสมบูรณ 

1.7.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ในเขตเทศบาล ปจจุบันพ้ืนท่ีท่ีใชในการเกษตรกรรมมีเหลือนอยมากเนื่องจากปจจุบันมีผูลงทุน
ในดานท่ีอยูอาศัยไดลงทุนในบริเวณเขตปริมณฑลเพ่ิมมากข้ึนเพราะประชาชนมีความตองการดานท่ีอยูอาศัย
เพ่ิมข้ึน ทําใหมีการขายท่ีดินนําไปดําเนินธุรกิจประเภทท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย สงผลใหพ้ืนท่ี
การเกษตรลดลง แหลงน้ําท่ีสําคัญ ไดแก คลองซอยหนึ่งสายใต คลองซอยสองสายใตและคลองหกวาสายใต 
  การปศุสัตว และการประมง โดยท่ัวไปจะเปนลักษณะการเลี้ยงสัตวท่ีมีท้ังสัตวตามบานและ
ฟารม ไดแก ไกเนื้อ เปด โค กระบือ สุกร ปลาน้ําจืด  
  การอุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาลฯ ไดมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ มีการดําเนินการดาน
อุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 12 โรงงาน ขนาดกลาง จํานวน 30 โรงงาน และ
ขนาดใหญ จํานวน 55 โรงงาน  
 การศึกษา ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลฯ จบการศึกษาภาคบังคับข้ึนไปจนถึงระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี โรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาลฯ มีจํานวนท้ังหมด 11 แหง แยกเปน โรงเรียน
รัฐบาล 3 แหง และโรงเรียนเอกชน 8 แหง ในสวนของเทศบาลเมืองคูคต มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 
แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม 
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 ศาสนา   ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97 รองลงมา ศาสนาอิสลาม รอยละ 1.5 
ศาสนาคริสต รอยละ 1  และอ่ืนๆ  ประมาณรอยละ 0.5   มีวัด 4 แหง ไดแก วัดประยูรธรรมราม วัดลาดสนุน 
วัดโพสพผลเจริญ และวัดฟาคราม  

1.7.4 ประชากร 
  จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองคูคต ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนท้ังสิ้น 45,170 คน แยกเปนชาย จํานวน 21,889 คน หญิงจํานวน 23,289 คน จํานวนหลังคาเรือน 
24,032 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 1,917 คนตอตารางกิโลเมตร  
 

 
ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองคูคต 

 
 

ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองคูคต 
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1.8 เทศบาลนครรังสิต 
1.8.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต             

            เทศบาลนครรังสิตมีพ้ืนท่ีครอบคลุมตําบลประชาธิปตยท้ังตําบล จํานวน 6 หมูบาน มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมดจํานวน 20.80 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตาง ๆ  ดังนี้ 

          ทิศเหนือ   ติดตอกับ  เขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเขตองคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 ทิศใต  ติดตอกับ เขตเทศบาลเมืองคูคต และเขตเทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ  เขตเทศบาลตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  เขตเทศบาลตําบลหลักหกและเขตองคการบริหารสวนตําบล

บางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  

1.8.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
    สภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมสภาพพ้ืนท่ีเหมาะแกการเพาะปลูก หรืออาชีพดานเกษตรกรรม 
ซ่ึงปจจุบันไดลดความสําคัญลงไปมาก ท้ังนี้เนื่องจากเทศบาลฯ มีพ้ืนท่ีติดตอกับกรุงเทพฯ ความเจริญเติบโต
จึงแผขยายเขามายังพ้ืนท่ีเขตเทศบาลฯ อยางรวดเร็ว  
 
 เทศบาลนครรังสิต  มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เปนแหลงน้ําท่ีสําคัญ และมีคลองซอยแยกยอยอีก
หลายแหง ซ่ึงการประปาสวนภูมิภาคไดใชน้ําจากคลองนี้เปนปจจัยในการผลิตน้ําประปาเพ่ือใหบริการแก
ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนบางสวนนํามาใชบริโภคในชีวิตประจําวันโดยตรง 

1.8.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
           เศรษฐกิจเปนแบบลักษณะผสมผสานระหวางภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
พาณิชยและการบริการ ในปจจุบันเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การพาณิชยและภาค
การบริการอยางตอเนื่อง จึงพบเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคอนขางนอย 
 การเกษตร ปจจุบันภาคการเกษตรสวนใหญไดถูกทดแทนโดยภาคอุตสาหกรรม 
  การพาณิชย ธุรกิจการคาในเขตเทศบาลฯ ประกอบดวย การคาสง คาปลีก และบริการตาง ๆ 
ตลาดสดในเขตเทศบาล ประกอบดวย ตลาดหวั่งหลี ตลาดพรพัฒน ตลาดสุชาติ ตลาดรัตนโกสินทร 200 ป 
ตลาดสะพานแดง และตลาดเมืองใหม ศูนยการคา ประกอบดวย หางฟวเจอรพารครังสิต หางสรรพสินคาโร
บินสัน บิ๊กซี เซ็นทรัล แม็คโคร เทสโกโลตัส ฯลฯ  
 อุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก กระจายตัวตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ผลิตสินคานานา
ชนิดออกสูตลาด เชน โรงงานปนดาย โรงงานทอผา โรงงานยอมสี  โรงงานผลิตน้ําอัดลม นมถ่ัวเหลือง 
โรงงานผลิตฝาจีบ โรงงานผลิตกระปอง โรงงานผลิตกลองกระดาษ โรงงานผลิตนมกลอง  โรงงานเฟอรนิเจอร
ไมแกะสลัก  โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว  โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต  โรงงานผลิตปุยเคมี  เปนตน    

1.8.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนท้ังสิ้น 82,483 คน แยกเปนชาย จํานวน 38,564 คน หญิงจํานวน 43,919 คน จํานวนหลังคาเรือน 
54,404 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 3,898 คนตอตารางกิโลเมตร   
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ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลนครรังสิต 
 
 
 

ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลนครรังสิต 

 
1.9 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

1.9.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี คือ เขตจังหวัดนนทบุรี มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2541 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2542 
และมีอาณาเขตติดตออําเภอและจังหวัดขางเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ  จังหวัดปทุมธานีและ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ทิศใต  ติดตอกับ  กรุงเทพมหานคร  
 ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี   
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  จังหวัดนครปฐม  

1.9.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีมีแมน้ําไหลผาน แบงออกเปน 2 ฝง คือ ฝงตะวันออกและฝง

ตะวันตก ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 3 ใน 4 ของจังหวัด พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง มีคูคลองท้ังตามธรรมชาติและ
ท่ีขุดข้ึนใหม เปนจํานวนมากเชื่อมโยงติดตอกัน สามารถใชสัญจรไปมาระหวางหมูบาน ตําบล อําเภอ ยาน
ชุมชนหนาแนน โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนท่ีหางจากแมน้ําและลําคลองจะเปนสวนและไรนา ซ่ึงมักจะเกิด  น้ําทวม
เสมอ แตปจจุบันพ้ืนท่ีของจังหวัดในบางอําเภอซ่ึงเคยเปนสวนผลไมตาง ๆ และมีเขตติดตอกับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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กรุงเทพมหานคร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชนท่ีอพยพมาจากทุกภาคของประเทศ 
นอกจากนี้พ้ืนท่ีบางสวนของบางอําเภอยังเปนท่ีรองรับการขยายตัวในดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
บางสวนของอําเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางใหญ บางบัวทอง ซ่ึงมีการจัดสรรท่ีดินและกอสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีฝงตะวันออกท่ีติดตอกับกรุงเทพมหานคร มีสภาพเหมือนกรุงเทพมหานคร   

1.9.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงมีสภาพพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา

อุดมสมบูรณ ประชากรของจังหวัดสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว การ
เพาะปลูก  มะพราว  มะมวง  มังคุด และผลไมท่ีทําชื่อเสียงใหกับจังหวัด คือ ทุเรียนเมืองนนท  นอกจากนี้ยัง
มีการประกอบอาชีพทางดานปศุสัตวและประมงน้ําจืด ตลอดจนมีการทําอุตสาหกรรม หลายชนิด อาทิ 
อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมแปรรูปไม และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน จําพวกเครื่องจักสานและเครื่องปนดินเผา เปนตน อยางไรก็ตาม ความเจริญทางดานอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมก็ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรของจังหวัดนนทบุรีลดนอยลง โดยในปจจุบันนนทบุรี มีพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรคิดเปนรอยละ 39 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ประชากรจังหวัดนนทบุรีมีรายไดเฉลี่ย 113,713 บาทตอป 
โดยรายไดสวนใหญ ข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเปนสาขาการกอสราง สาขาบริการ สาขาการคา
สงและคาปลีก และสาขาธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ อสังหาริมทรัพย สวนสาขาเกษตรกรรม ทํารายได
เปนอันดับท่ีหก ของจังหวัด 

1.9.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากรท้ังสิ้น 
1,229,735 คน แยกเปนชาย  574,500 คน หญิง 655,235 คน จํานวนหลังคาเรือน 667,539 ครัวเรือน   
 
 
 
 
 
 

ภาพถายอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
 

        
ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
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1.10 เทศบาลนครนนทบรีุ 
1.10.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

  เทศบาลนครนนทบุรี  ตั้งอยูหมู 8 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี บริเวณเดียวกับศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี  เปนเทศบาลชั้น 1 ก. มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 38.9  
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล จัดตั้งชุมชนในแตละตําบลจํานวน 91 ชุมชน ไดแก ตําบลสวนใหญ 
13 ชุมชน  ตําบลตลาดขวัญ 19 ชุมชน  ตําบลบางเขน 13 ชุมชน  ตําบลทาทราย 25 ชุมชน  และตําบล
บางกระสอ 21 ชุมชน มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ  เขตเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 ทิศใต  ติดตอกับ  อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ  
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  เขตองคการบริหารสวนตําบลบางไผ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
           และเขตเทศบาลตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี  
1.10.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร  เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีตั้งอยูบนฝงแมน้ําเจาพระยา โดยมีแมน้ํา
เจาพระยาแบงพ้ืนท่ีจังหวัดออกเปนสองสวนคือ  ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก พ้ืนท่ีสวนใหญจึงเปนพ้ืนท่ี
ราบลุม มีคูคลองตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก จากอดีตท่ีเคยใชสัญจรไปมา ปจจุบันคูคลอง ดังกลาวใชเพ่ือ
การระบายน้ําเปนสวนใหญ นอกจากพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเคยเปนสวนผลไมคอยๆ เปลี่ยนเปนท่ีอยูอาศัย 

           1.10.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 การเกษตรกรรม เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเมือง ดานการเกษตรจะมีอยู
บางเพียงเล็กนอย ในเขตตําบลสวนใหญ ตําบลบางกระสอ และตําบลตลาดขวัญ  
 การอุตสาหกรรม การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ไดแก ผลิตภัณฑจากไม 
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน อาหาร และธุรกิจภาคบริการ ประกอบดวย ตําบลบางกระสอ  114 แหง 
ตําบลตลาดขวัญ 79 แหง ตําบลบางเขน  99 แหง ตําบลทาทราย  89 แหง และตําบลสวนใหญ  14 แหง   

1.10.4 ประชากร 
จํานวนประชากรในเทศบาลนครนนทบุรี ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากร

จํานวนท้ังสิ้น 255,671 คน แยกเปนชาย จํานวน 120,771 คน หญิงจํานวน 134,900 คน จํานวน      
หลังคาเรือน 148,376 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 6,576 คนตอตารางกิโลเมตร  

 

 

                                
ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลนครนนทบุร ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ภาพถายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีเทศบาลนครนนทบุร ี
 

1.11 เทศบาลนครปากเกร็ด 
1.11.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดานฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยา ระยะหางจากจังหวัดนนทบุรี 10 กิโลเมตร ทําเลท่ีตั้งติดกับปริมณฑลติดกับกรุงเทพฯ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล ไดแก ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบานใหม ตําบลบางตลาด และตําบล
คลองเกลือ 34 หมูบาน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 36.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,525 ไร มีอาณาเขต
ติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต   ติดตอกับ เทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทุบรี 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ แมน้ําเจาพระยา (ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด) 

1.11.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร  เขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา 
เปนท่ีราบลุมสามเหลี่ยมแมน้ําเจาพระยาท่ีเรียกวา ท่ีราบกรุงเทพฯ เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณดาน
เกษตรกรรม มีการขุดคูคลองเพ่ือสงน้ําเขาสวนและนา ปจจุบันไดมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนท่ีอยูอาศัย หนวย
ราชการ แหลงธุรกิจ เขตอุตสาหกรรม ศาสนา โรงเรียน จนกลายเปนพ้ืนท่ีชุมชนหนาแนน คูคลองแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ เดิมเปนพ้ืนท่ีในการสงน้ําเขาสวน ไรนา แตปจจุบันเปนท่ีรองรับการระบายน้ําลงสูแมน้ํา
เจาพระยา โดยมีคลองสาธารณะ จํานวน 17 แหง ลํารางสาธารณะ จํานวน 12 แหง ลําประโดงสาธารณะ 
จํานวน 1 แหง คูน้ําสาธารณะจํานวน 1 แหง       

1.11.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 การเกษตรกรรม  ปจจุบันมีการทําสวนผลไมอยูเฉพาะบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา และกลุม
เกษตรกรท่ีเพาะพันธุไมดอกไมประดับเพ่ือจําหนาย  
 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก 
โรงงานทอผา โรงงานตัดเย็บเสื้อผา โรงผลิตอุปกรณและเครื่องตัดเย็บอิเล็กทรอนิกส โรงงานไมอัดและไม
แปรรูป โรงงานกระดาษ โรงเชื่อมหรือโรงกลึง โรงงานซอมหรือผลิตชิ้นสวนรถยนต โรงงานผลิตอาหาร และ
โรงสีขาว เปนตน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


       รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสยีชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 1-17 

 การปศุสัตว มีการเลี้ยงโคนม และโคเนื้อในเขตตําบลบางตลาด 
 การประมง สวนใหญเลี้ยงปลาในรองสวน ปลาท่ีนิยมเพาะเลี้ยงไดแก ปลานิล ปลาตะเพียน 
ปลายี่สก ปลาสวาย และมีการประกอบอาชีพจับปลาและกุงริมแมน้ําเจาพระยา   

1.11.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเทศบาลนครปากเกร็ด ป 2560 (ฐานขอมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนท้ังสิ้น 190,112 คน แยกเปนชาย จํานวน 88,369 คน หญิงจํานวน 101,743 คน จํานวนหลังคาเรือน 
124,911 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 5,251 คนตอตารางกิโลเมตร   
 
  
 
 

ภาพถายอาคารสํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 
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บทที่ 2  
สถานการณน้ําเสยีและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
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บทท่ี 2  
สถานการณการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอย 

2.1 สถานการณการจัดการน้ําเสีย 

 จากการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) จํานวน 6 แหง ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด  สรุปรายละเอียดดังตาราง 2-1  

ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําท่ีเขาระบบ และผลการตรวจวิเคราห ป พ.ศ.2561 

จังหวัด อปท. 
ระบบบําบัด 

น้ําเสีย 

ความสามารถใน
การบําบัดน้ําเสีย 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณ   
น้ําเสียเขา

ระบบ  
(ลบ.ม./วัน) 

ผลการตรวจ
วิเคราะห
คุณภาพ 
น้ําท้ิง 

สิงหบุรี ทม.สิงหบุรี เปดดําเนินการ 
แบบ SP 

4,500 1,500 ไมอยูในเกณฑ
มาตรฐาน
กําหนด 

อางทอง ทม.อางทอง เปดดําเนินการ 
แบบ AL 

8,200 2,500 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน
กําหนด 

พระนครศรีอยุธยา 
  

ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

เปดดําเนินการ 
แบบ OD 

24,000 10,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน
กําหนด 

ทต.พระอินทราชา หยุดดําเนินการ 
แบบ AS 

3,000 ปดระบบ - 

ปทุมธานี ทม.ปทุมธานี เปดดําเนินการ 
แบบ OD 

11,000 1,200 ไมอยูในเกณฑ
มาตรฐาน
กําหนด 

นนทบุรี ทน.นนทบุรี  
(ประชานิเวศน) 

เปดดําเนินการ 
แบบ AS 

38,500 16,423 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน
กําหนด 

 
หมายเหต:ุ  ระบบ OD (Oxidation Ditch) ระบบคลองวนเวียน 
  ระบบ AS (Activated Sludge) ระบบเอเอส 
  ระบบ SP (Stabilization Pond) แบบบอปรับเสถียร 
  ระบบ AL (Aerated Lagoon) ระบบบอเติมอากาศ 
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แสดงท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 
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1)  การจัดการน้ําเสียจังหวัดสิงหบุรี   

จังหวัดสิงหบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองสิงหบุรี ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จํานวน 3 บอ รองรับน้ํา
เสีย 4,500 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 67.2 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตารางกิโลเมตร จาก
พ้ืนท่ีเทศบาล 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลว
ระบายลงสูแมน้ําลพบุรีหางจากเข่ือนกันน้ําประมาณ 100 เมตร เนื่องจากสถานตั้งระบบบําบัดน้ําเสียอยูใน
พ้ืนท่ีลุม เปนเขตน้ําทวมซํ้าซากทําใหระบบบําบัดน้ําเสียประสบปญหาน้ําทวมบอยครั้ง ทําใหอุปกรณใน
ระบบบําบัดน้ําเสียถูกน้ําทวมเสียหายไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบจาก  น้ํา
ทวมใหญป พ.ศ. 2554 สงผลใหระบบปมน้ําในสถานีสูบน้ําเสียหาย ไมสามารถเดินระบบไดตั้งแตป พ.ศ. 
2554 – 2558 ขณะนี้สามารถเดินระบบไดตามปกติตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 จนถึงปจจุบัน 

เทศบาลเมืองสิงหบุรีทําสัญญาลงนามกับองคการจัดการน้ําเสีย เม่ือ 28 พฤษภาคม 2557 ให
ดําเนินการเดินระบบเปนระยะเวลา 15 ป เทศบาลเมืองสิงหบุรี เดินระบบบําบัดน้ําเสียโดยปริมาณน้ําเขาระบบ 
1,500 ลบ.ม./วัน  

 

 

 

 

 

 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) ของเทศบาลเมืองสิงหบุร ี
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 2) การจัดการน้ําเสียจังหวัดอางทอง 

จังหวัดอางทอง มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองอางทอง เปนระบบบําบัดแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) จํานวน 2 บอ รองรับน้ําเสีย 
8,200 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 17 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 2.03 ตารางกิโลเมตร จาก
พ้ืนท่ีเทศบาล 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม ปริมาณน้ําเขาระบบ 2,500 
ลบ.ม./วัน น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลองลําทาแดง หางจากแมน้ําเจาพระยาประมาณ 900 
เมตร ประชาชนใชประโยชนน้ําจากคลองเพ่ือทําการเกษตรกรรม เนื่องจากสถานตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมใหญป 2554 สงผลใหอุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียถูกน้ําทวมเสียหาย ไดแก 
เครื่องสูบน้ํา เครื่องตักขยะ เทศบาลขาดงบประมาณในการซอมแซม  

  
  

  

ระบบบําบัดแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) ของเทศบาลเมืองอางทอง 

3) การจัดการน้ําเสียจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา   
 1) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปนระบบตะกอนเรง แบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวย บอเติมออกซิเจน 2 บอ ความลึก 4 เมตร บอตะกอน 2 ชุด ๆ 
ละ 2 บอ ความลึก 6 เมตร รองรับน้ําเสีย 24,000 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 32 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ํา
เสีย 8 ตารางกิโลเมตร ระบบทอครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 14.84 ตาราง
กิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม ปริมาณน้ําเขาระบบ 10,000 ลบ.ม./วัน น้ําเสียท่ีผาน
การบําบัดแลวระบายลงสูแมน้ําลพบุรี ประชาชนนําน้ําไปใชประโยชนในการทํานา    
     



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 2-5 

  
 

  

ระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 2) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา เปนแบบตะกอนเรง (Activated 
Sludge: AS) ประกอบดวย บอเติมอากาศ 2 บอ บอตกตะกอน 2 บอ รองรับน้ําเสีย 3,000 ลบ.ม/วัน บน
พ้ืนท่ี 5 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 1.17 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบ
ทอรวม แหลงรองรับน้ําท้ิง คือ คลองชลประทาน เนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่องเม่ือป 2553 – 
2554 อุปกรณชํารุดท้ังหมดรวมท้ังตัวอาคาร ครุภัณฑตาง ๆ ภายในอาคารสํานักงานของระบบบําบัด และ
เทศบาลขาดงบประมาณในการซอมแซมระบบ จึงหยุดเดินระบบตั้งแตป 2555 

  
  

  

ระบบแบบตะกอนเรง (Activated Sludge: AS) ของเทศบาลตําบลพระอินทราชา  



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 2-6 

 
4) การจัดการน้ําเสียจังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลเมืองปทุมธานี เปนระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวย บอ
เติมอากาศ 2 บอ บอตกตะกอน 2 บอ บอพักน้ําผานการบําบัด 1 บอ รองรับน้ําเสีย 11,000 ลบ.ม./วัน 
บนพ้ืนท่ี 25 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 11.8 ตารางกิโลเมตร (พ้ืนท่ีศึกษาออกแบบครอบคลุม
เทศบาลเมืองปทุมธานี 7.1 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีขางเคียงทางทิศตะวันออกและทิศใตของถนน     
เทศสัมพันธและตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3035 ประมาณ 6.5 และ 2.5 ตารางกิโลเมตร       
รวมพ้ืนท่ีศึกษา 16.5 ตารางกิโลเมตร) ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม เสีย ปริมาณน้ําเขาระบบ 
1,200 ลบ.ม./วัน น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลองบางหลวง และไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา     

 

  
  

  

   ระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ของเทศบาลเมืองปทุมธาน ี

5) การจัดการน้ําเสียจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง คือ 1) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ

เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน เปนระบบเติมอากาศแบบคลองวนเวียน 
(Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวยบอเติมอากาศแบบคลองวนเวียน จํานวน 4 บอ ถังตกตะกอน บอ
สูบตะกอน และบอเติมคลอรีน รองรับน้ําเสีย 38,500 ลบ.ม./วัน บนพ้ืนท่ี 26 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวม   
น้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 11.2 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 38.9 ตารางกิโลเมตร  ระบบทอรวบรวม  
น้ําเสียเปนแบบทอรวม ปริมาณน้ําเขาระบบ 15,000 ลบ.ม./วัน น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลอง
ลําเสือตาย ไหลผานคลองบางตลาด และไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา   
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   ระบบเติมอากาศแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ของเทศบาลนครนนทบุรี 

2) เทศบาลนครปากเกร็ด ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 (ผูกพัน 3 ป คือ ป 2559-2561) เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครปาก
เกร็ด (โซน 1 ศรีสมาน) อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบตะกอนเรง (Activated Sludge) รวบรวม
น้ําเสียพ้ืนท่ีตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 12 ตารางกิโลเมตร เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
ซ่ึงสามารถรับน้ําเสียไดประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตร บนพ้ืนท่ี 9 ไร 

 

  

   ระบบแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
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2.2 สถานการณการจัดการขยะมูลฝอย 

1) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสิงหบุรี 

  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี ตั้งอยูท่ีหมู 6 ถนนสิงหบุรี
บางระจัน ตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี เนื้อท่ีท้ังหมด 24 ไร 88 ตารางวา อย ูหางจากเทศบาลฯ 
ประมาณ 4 กิโลเมตร  สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือป พ.ศ. 2554 มีการใชพ้ืนท่ีแลว คิดเปนรอยละ 100   

    ปจจุบัน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี  ปดการเดินระบบ เนื่องจาก
ปญหาเรื่องรองเรียนกลิ่นเหม็นจากประชาชนบริเวณรอบบอขยะ 

 
 

  
  

  
ภาพถายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี 

2) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอางทอง 

  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ตั้งอยูท่ีบานโตนด หมูท่ี 
3 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เนื้อท่ีท้ังหมด 89 ไร 3 งาน 7 ตารางวา อย ูหางจากเทศบาลฯ 
ประมาณ 9 กิโลเมตร  สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัด ขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป พ.ศ. 2544 มีการใช พ้ืนท่ีแลวคิดเปนรอยละ 80  
 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง ป 
พ.ศ. 2561 ประมาณวันละ 100 ตัน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขยะมูลฝอยมากําจัด ณ สถานท่ีกําจัด
มูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง จํานวน 58 แหง   
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  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีใชอย ูในปจจุบันเปนแบบการกองท่ีมีการควบคุม (Controlled 
Dump) โดยกําหนดจุดท้ิงขยะมูลฝอย กําหนดเวลาเขา-ออก สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน มีการบด
อัดและกลบทับขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว   

 

  

  
ภาพถายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง 

  

เทศบาลเมืองอางทอง เปนศูนยรวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดอางทอง  โดยรับรวบรวม 
ของเสียอันตรายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด 55 แหง ปริมาณของเสียอันตรายท่ีรวบรวมได
ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 จํานวน 1,080 กิโลกรัม  

 

  
ภาพถายศูนยรวยรวมของเสียอันตรายจังหวัดอางทอง 
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3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 8 ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อท่ีท้ังหมด 30 ไร 
อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการ
ใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือ ป พ.ศ. 2529 มีการใชพ้ืนท่ีแลวคิด
เปนรอยละ 100 เม่ือป 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณแผนดินจากกระทรวงมหาดไทย 
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมจากบอฝงกลบ 
ตําบลบานปอม ไปยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแหงใหม ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ดําเนินการขนยายขยะมูลฝอย
ตกคางสะสมของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตําบลบานปอม จํานวน 
223,865 ตันและนําไปฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ โดยขนยายแลวเสร็จเดือนสิงหาคม 2558 ปจจุบันปด
พ้ืนท่ีไมมีการใชประโยชนเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย  
 

  
ภาพถายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูท่ี 54 หมูท่ี 
5 ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อท่ีท้ังหมด 84 ไร 1 งาน 44 ตารางวา อยูหางจาก
เทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชน   
เพ่ือการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ เม่ือ ป พ.ศ. 2545 มีการใชพ้ืนท่ีแลวคิดเปน 
รอยละ 80 เทศบาลฯ นําดินมาปดทับขยะมูลฝอยเกาและไมรับขยะใหมเขาระบบ สวนระบบเตาเผา เทศบาล
เมืองเสนา จางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ  เปนท่ีปรึกษาในการเดินระบบ โดย
ทดลองเดินระบบเม่ือเดือนมีนาคม 2558 พบปญหาการเดินระบบท่ียังไมเต็มประสิทธิภาพ จึงประสาน
บริษัทกอสรางเตาเผาใหดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว แตเม่ือ
เดินระบบประสบปญหา ระบบสายไฟชํารุด  ตองซอมบํารุง ปจจุบันเทศบาลเมืองเสนา นําขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ สงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ตําบลมหาพราหมณ และไมรับกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีฝง
กลบและเตาเผาขยะ 
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ภาพถายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา 

4) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี 
 เทศบาลเมืองปทุมธานี มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยูท่ี ตําบล  
บอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เนื้อท่ีท้ังหมด 118  ไร ปจจุบันไมสามารถเปดดําเนินการได 
 

  
  

  
ภาพสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธาน ี
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 เทศบาลเมืองคูคต มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 13 ตําบล
บึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อท่ีท้ังหมด 230 ไร ปจจุบัน ไมสามารถเปดดําเนินการได  

  

  
ภาพถายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 

 เทศบาลนครรังสิต มีสถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต (สถานีขนถายขยะมูลฝอย
ฝงตะวันออก จังหวัดปทุมธานี) ตั้งอยูท่ี ซอยรังสิต- นครนายก 17 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เนื้อท่ีท้ังหมด 12 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการใช
ประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปน พ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป พ.ศ. 2526 อย ูหางจากเทศบาลฯ 
ประมาณ 6 กิโลเมตร เทศบาลนครรังสิต ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 129 ตัน โดย
ดําเนินการเองรอยละ 60 และจางบริษัทเอกชนดําเนินการรอยละ 40 ขนมายังสถานีขนถายขยะมูลฝอย
เทศบาลนครรังสิต และขนถายขยะมูลฝอยจากสถานีขนถายขยะมูลฝอย ไปกําจัด ยังสถานท่ีฝงกลบขยะ
มูลฝอยของ หจก.บางไทรรีไซเคิล จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีขนถายขยะ มูลฝอยของเทศบาล
นครรังสิต นอกจากจะเปนสถานีขนถาย  แลวยังเปนศูนยการเรียนรูระบบหมักกาซชีวภาพ การเลี้ยง      
ไสเดือนเพ่ือกําจัดขยะอินทรีย และการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง RDF 

  

  

ภาพถายสถานีขนถายและศูนยเรียนรูเทศบาลนครรังสิต  



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 2-13 

 

5) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี 
 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูหมูท่ี 8 ตําบลคลอง
ขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เนื้อท่ีท้ังหมด 472 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใช เปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป พ.ศ. 2549 
 จังหวัดนนทบุรี ใชรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยโดยองคการบริหารสวน   
จังหวัดนนทบุรี เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง     
ไดลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตางๆ จํานวน  3  ฉบับ  คือ เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2549 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2551 และวันท่ี 17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในทุกพ้ืนท่ี    
เปนไปอยางท่ัวถึง มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ ประหยัดงบประมาณและ
บุคลากรในการ บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีใน
การเก็บรวบรวม มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและสงมากําจัด ณ สถานท่ีกําจัดมูลฝอยของ
องคการบริหาร สวนจังหวัดนนทบุรี โดยคิดคาใชจายในการกําจัดตันละ 150 บาท   

 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีหนวยงานตางๆ นํามากําจัดภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย           

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ป 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณปละ 613,200 ตัน   

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ดําเนินการฝงกลบกําจัดขยะมูลฝอยใชวิธีการจางเหมา 

เอกชนดําเนินการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และมีเจาหนาท่ีระดับวิศวกรสิ่งแวดลอม ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เขาไปควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชนใหเปนไปตามขอกําหนดทางวิชาการท่ี

องคการ บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดกําหนดไว ดังนี้ 

(1) การชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยท่ีเขาสูสถานท่ีกําจัดมูลฝอย  

(2) การดําเนินการฝงกลบประจําวัน  

(3) การฉีดพนจุลินทรีย E.M. เพ่ือดับกลิ่น  

(4) การปดทับรายวัน 

 ระบบบําบัดน้ําเสียขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีเปนระบบผสมผสานระหวาง   

ระบบบําบัดทางเคมีและกายภาพ สามารถบําบัดนํ้าชะขยะมูลฝอยไดประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

กระบวนการบําบัดข้ันตน เปนระบบตกตะกอนดวยสารเคมีแบบ 2 ข้ันตอนตอกันแบบ อนุกรม ไดแกระบบ

การตกตะกอนเพ่ือกําจัดกรดอินทรียหรือกรดฮิวมิค (Humic Acid) ดวยการเติมกรดไฮโดร-คลอริก กับระบบ

การตกตะกอนเคมีสารละลายอ่ืนโดยการเติม โซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับเฟอริคคลอไรด และกระบวนการบําบัด

ข้ันหลัง ประกอบดวย ระบบถังกรองทรายแบบแรงดันสูง ถังกรอง ถานกัมมันต และระบบออสโมซีสผัน

กลับ (Reverse Osmosis) ตอกันแบบอนุกรม 
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ภาพถายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยเตาเผา
ขยะติดเชื้อ 2 เตา ดังนี้ 

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 7.2 ตัน/วัน ไดรับงบประมาณอุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เม่ือป 2552 เพ่ือกอสรางเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 7.2 
ตัน/วัน เปนระบบเผาแบบหมุนเวียน หรือ Rotary Kiln โดยเริ่มดําเนินการเผาขยะติดเชื้อในป 2555 
ประสิทธิภาพการเผาขยะ รอยละ 80 ของประสิทธิภาพท่ีออกแบบไว โดยใหบริการเก็บขนและกําจัด     
มูลฝอยติดเชื้อใหกับสถานพยาบาลตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี และใกลเคียง    

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 9.6 ตัน/วัน ไดรับงบประมาณอุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เม่ือป 2559 เพ่ือกอสรางเตาเผาขนาด 9.6 ตัน/วัน เปน
ระบบเผาแบบหมุนเวียน หรือ Rotary Kiln เพ่ือเปนศูนยกลางกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง 
ตั้งอยูภายในสถานท่ีกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนบุรี อยูระหวางการทดลองเดินระบบ   
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ภาพถายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
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บทที่ 3  
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสีย

ชุมชน 
 



บทท่ี 3 
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน 

3.1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองสิงหบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
 3.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมเทศบาลเมืองสิงหบุรี โครงการตั้งอยูท่ี ตําบลมวงหมู อําเภอเมือง 
จังหวัดสิงหบุรี คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.864656 คาพิกัดลองติจูด 100.425946 เทศบาลเมือง
สิงหบุรีเปนผูดูคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยตั้งเปนงบคาใชจายประจําป จํานวน 
1,200,000 บาท/ป จายใหองคการจัดการน้ําเสียในการดูแลระบบบําบัด การบําบัดน้ําเสียเริ่มดําเนินการ
เม่ือป พ.ศ.2545 พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3.9 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 50 และกิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย 
ไดแก บานเรือน โรงแรม ตลาด และรานอาหาร  
 3.1.2 ดานนโยบาย 
  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงาน มีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน เชน การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติ เปนตน ผูรับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานรับผิดชอบดานการบริหารจัดการ 
น้ําเสียชุมชน การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน มีการสรุปผลขอมูล มีการ
ทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหาร มีการกําหนดงบประมาณ มีการจัดตั้งงบประมาณ    
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชน ในสวนของขอบัญญัติ/หรือเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การจัดการน้ําเสียชุมชนอยูระหวางดําเนินการ 
 3.1.3 ดานเทคนิค 

 การรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) ปริมาณน้ําเสียท่ีระบบ
รวบรวมน้ําเสียรองรับได 4,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวนบอดักน้ําเสีย (CSO) ท้ังหมด 12 บอ จํานวน
สถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 3 แหง จํานวนสถานีสูบน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 
แหง เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) บอ 1 (Aerobic Pond) ความ
จุ 56,048 ลูกบากศกเมตร บอ 2 (Facultative Pond) ความจุ 15,978 ลูกบาศกเมตร บอ 3 
(Maturation Pond) ความจุ 17,904 ลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสียท้ังสิ้น 67.2 ไร ปริมาณน้ําเสีย
ท่ีเขาระบบจริง 1,500–2,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แหลงรองรับน้ําคือแมน้ําลพบุรี น้ําท้ิงมีการนํามาใช
ประโยชน เพ่ือการเกษตรกรรมและลางถนน โดยปญหาหลักของระบบรวบรวมน้ําเสีย คือ ขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู และเครื่องจักรอุปกรณชํารุด 
 3.1.4 ดานการบริหารจัดการ 
 ดานบุคลากร มีหัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการ    
น้ําเสียชุมชน มีผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ มีชางเทคนิคประจําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ีผานการอบรมเรื่องการ
จัดการน้ําเสียชุมชน มีแผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําท่ีเหมาะสม และมีการซอมบํารุงทันทีเม่ือ
เครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของ 
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 3.1.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  
 เทศบาลเมืองสิงหบุรี มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดย
การติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน มีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนและแกปญหาเรื่อง
รองเรียน   สวนการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป และจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน เชน แผนพับ ปาย เปนตน การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใข
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ มีการเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสูระบบรวบรวม อยู
ระหวางดําเนินการ 

3.2 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมเทศบาลเมืองอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 
 3.2.1 ขอมูลท่ัวไป 
  ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมเทศบาลเมืองอางทอง โครงการตั้งอยูท่ี ตําบลยานซ่ือ อําเภอเมือง 
จังหวัดอางทอง คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.601500 คาพิกัดลองติจูด 100.454141 มีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขฯ ฝายชางสุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสียเริ่มดําเนินการในวันท่ี 24 มีนาคม 
พ.ศ.2538 มีพ้ืนท่ีบริการ 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.14 กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม ตลาด 
และรานอาหาร   
 3.2.2 ดานนโยบาย 
  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานรับผิดชอบดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน มี
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน มีระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผล
ขอมูล มีการทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหาร และมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเปน
คาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชนและมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดเก็บน้ําเสีย 
 3.2.3 ขอมูลดานเทคนิค 
 การบําบัดน้ําเสีย มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย 17 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 8,200 
ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ 2,500–3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช
เปนแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) ความลึก 4.40 เมตร ความจุ 42,500 ลูกบากศกเมตร บอ
ตกตะกอน ความลึก 3.45 เมตร ความจุ 12,000 ลูกบากศกเมตร เทศบาลเมืองอางทองมีการตรวจวัด
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด มีการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําท่ีใชและผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําท้ิงเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 3.2.4 ดานการบริหารจัดการ 
 ดานบุคลากร มีชางเทคนิคประจําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ีผานการอบรมเรื่องการ
จัดการน้ําเสียชุมชน มีแผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําท่ีเหมาะสม มีการจัดเก็บสถิติและขอมูล 
จัดทําบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดในแตละวันตามแบบ ทส.1 จัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือนตามแบบ ทส.2  มีการนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน และมีการเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง   
 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
 บทท่ี 3-3 

 
 3.2.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  
 มีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดง
รายละเอียดของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน มีผูแทน
ประชาชนเปนคณะกรรมการ มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยการ
ติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน และมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนและแกปญหาเรื่อง
รองเรียน 

3.3 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 3.3.1 ขอมูลท่ัวไป 
 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบโดยกองชาง
สุขาภิบาล โครงการตั้งอยูท่ีตําบลสวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาพิกัด
ภูมิศาสตร ละติจูด 14.379488 คาพิกัดลองติจูด 100.568384 เริ่มบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2542 ระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 ตารางกิโลเมตร กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก 
บานเรือน โรงแรม ตลาด และรานอาหาร   
 3.3.2 ดานนโยบาย 
 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงาน มีการจัดทําระบบขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ระบบรวบรวมขอมูล และสรุปผล
ขอมูล มีการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการสวนของการดูแลบํารุงรักษาระบบ ไมมีขอบัญญัติ/หรือ
เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 3.3.3 ขอมูลดานเทคนิค 
 ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) มีบอดักน้ําเสีย 
(CSO) จํานวนท้ังหมด 20 บอ ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชเปนแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD)  บอ
เติมออกซิเจน 2 บอ ความลึก 4 เมตร บอตะกอน 2 ชุดๆ ละ 2 บอ ความลึก 6 เมตร พ้ืนท่ีโรงบําบัด     
น้ําเสีย 32 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 24,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 
10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย ประมาณ 12,000 ครัวเรือน คิด
เปนรอยละ 60 ของครัวเรือนท้ังหมด  
 3.3.4 ดานการบริหารจัดการ 

  มีชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน  สัดสวนของพ้ืนท่ีใหบริการตอพ้ืนท่ีท่ีไดออกแบบไวสัดสวนของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียท่ีไดออกแบบไว 50–75% มีแผนการเก็บตัวอยางน้ํา และวิเคราะหน้ําท่ีเหมาะสมหรือจัดเก็บตาม
แผน มีการเก็บสถิติ และขอมูลจัดทําบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดในแตละวัน
ตามแบบ ทส.1 ยังจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 มีการนําสง
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน และเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง 

 3.3.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน วิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใช
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการอยูระหวางการดําเนินการ ไมมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยการเรียนรูอยูระหวางดําเนินการ และมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน 
หรือมีการแกปญหา  
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3.4 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 3.4.1 ขอมูลท่ัวไป 
 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา โครงการตั้งอยูท่ีตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.165083 ลองติจูด 
100.604441 เปนแบบตะกอนเรง (Activated Sludge: AS) ประกอบดวย บอเติมอากาศ 2 บอ บอ
ตกตะกอน 2 บอ รองรับน้ําเสีย 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน บนพ้ืนท่ี 5 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัด    
น้ําเสีย 1.17 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม แหลงรองรับน้ําท้ิง คือ คลอง
ชลประทาน  
 เม่ือป พ.ศ.2554 เทศบาลไดทําการประเมินราคาเบื้องตนหากจะทําการซอมแซมท้ังระบบ
ใชงบประมาณ 8,000,000 บาท ข้ึนไป หรือปรับปรุงบางสวนท่ีจําเปนเรงดวนจะใชงบประมาณ 4,000,000 
บาท ซ่ึงป พ.ศ.2554 เทศบาลไดทําการซอมแซมระบบตูคอนโทรลและระบบปมสูบน้ําท่ีสถานีสูบน้ํา LS1 
และ LS6 เปนเงิน 923,400 บาท เพ่ือใชในการบรรเทาน้ําทวม แตจากปญหาอุทกภัยป พ.ศ.2554 ระดับ
น้ําทวมสูงมากทําใหเสียหายอยางหนัก หากจะทําการซอมแซมตองดําเนินการสํารวจใหมท้ังหมด ปญหาท่ี
พบในปจจุบัน คือ หยุดเดินระบบเนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่องตั้งแต ป 2553 และป 2554 
อุปกรณชํารุดท้ังหมดรวมถึงตัวอาคาร ครุภัณฑตางๆ ภายในอาคารสํานักงานของระบบ และตูควบคุม
ระบบฯถูกลักตัดสายไฟฟาท้ังหมด สงผลใหตองหยุดเดินระบบถาวร   

3.5 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
 3.5.1 ขอมูลท่ัวไป 
  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โครงการตั้งอยูท่ี     
ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.024326 ลองติจูด 
100.499295 มีพ้ืนท่ี 11.8 ตารางกิโลเมตร มีการรวบรวมน้ําเสียโดยระบบทอรวม กิจกรรมหลักของชุมชน
ท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน ตลาด และสถานศึกษา 
 3.5.2 ดานนโยบาย 
 มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร และมีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน มีระบบขอมูลดานการบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชน มีการทํารายงานการบริหารการจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหาร มีการกําหนด
เปาหมายท่ีครอบคลุม ติดตามผล ประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ และมีการจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชน  
 3.5.3 ขอมูลดานเทคนิค 

 ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) ปริมาณน้ําเสียท่ี
ระบบรวบรวมน้ําเสียรองรับได 11,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch : OD) มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย 25 ไร ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 1,200 ลูกบาศก
เมตรตอวัน มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบโดยวิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีการตรวจสอบระบบกอนการใชงาน มีการตรวจวัดคาบีโอดี ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา ออกระบบ และมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงเปนไป
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
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 3.5.4 ดานการบริหารจัดการ 
 มีผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ มีชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีผานการ
อบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน มีแผนการเก็บตัวอยางน้ํา และวิเคราะหน้ําท่ีเหมาะสม หรือจัดเก็บตาม
แผนมีการเก็บสถิติ มีการจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 มีการเก็บ
ขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง มีแผนการบํารุงรักษาท่ีชัดเจน ปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ซอมบํารุงทันที
เม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของ และมีแผนการปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป 
 3.5.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 มีการวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน มีการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตน โดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน  มีการวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินการฯ มี
การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสูระบบรวบรวมครอบคลุม และมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน 
หรือมีการแกปญหา  

3.6 ระบบบําบัดน้ําเสียประชานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 3.6.1 ขอมูลท่ัวไป 
 ระบบบําบัดน้ําเสียและปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีประชานิเวศนมีหนวยงานรับผิดชอบ คือ ฝาย
จัดการคุณภาพน้ําสวนการโยธาธิการ และสุขาภิบาลสํานักการ โครงการตั้งอยูท่ี หมูบานประชานิเวศน 3 
ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 13 ตารางกิโลเมตร 
กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงงาน โรงแรม ตลาด และรานอาหาร  
 3.6.2 ดานนโยบาย 
 มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงาน และมีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ
ฝายบริหาร มีระบบขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน มีระบบรวบรวม สรุปผลขอมูลทํารายงาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหาร มีการกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล ประเมินผลและ
ควบคุมการใชงบประมาณ และมีการจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 3.6.3 ขอมูลดานเทคนิค 
 ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) ปริมาณน้ําเสียท่ี
ระบบรวบรวมน้ําเสียรองรับได 38,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน บอดักน้ําเสีย (CSO) จํานวนท้ังหมด 10 บอ 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบตะกอนเรง (Activated Sludge: AS) พ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย 21 ไร ปริมาณ
น้ําเสียตามการออกแบบ 38,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 16,423 ลูกบาศก
เมตรตอวัน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน ซ่ึงผานทุกพารามิเตอร และมีการบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
อยางสมํ่าเสมอ 
 3.6.4 ดานการบริหารจัดการ 

  มีหัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน มี
ชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน มีแผนการ
เก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําท่ีเหมาะสม มีการเก็บสถิติและขอมูลจัดทําบันทึกรายละเอียดแสดงผลการ
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 บทท่ี 3-6 

ทํางานของระบบบําบัดในแตละวันตามแบบ ทส.1 ยังจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละ
เดือนตามแบบ ทส.2 มีการนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน มี
แผนการบํารุงรักษาท่ีชัดเจน ปฏิบัติตามแผนจัดทํารายงาน มีแผนการบํารุงท่ีชัดเจนและมีการซอมบํารุง
ทันทีเม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของ 
 

 3.6.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียดของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเชน 
แผนพับมีการวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสีย
ชุม มีการจัดตั้งกลุม/ชมรม หรือศูนยเรียนรูดานการจัดการ น้ําเสียชุมชน และมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน 
หรือมีการแกปญหา  

3.7 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 3.7.1 ขอมูลท่ัวไป 

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครปากเกร็ด (โซน 1 ศรีสมาน) โครงการตั้งอยูท่ีตําบลบาน
ใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 13.944364 ลองติจูด 100.553506 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ผูกพัน 3 ป คือ ป 2559-2561) 
แบบตะกอนเรง (Activated Sludge) รวบรวมน้ําเสียพ้ืนท่ีตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 12 ตารางกิโลเมตร รองรับน้ําเสียไดประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน บนพ้ืนท่ี 9 ไร ปจจุบันยัง
ไมเดินระบบ 
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บทที่ 4  
ผลการสํารวจและประเมินระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 



บทท่ี 4 
ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมลูฝอย 

4.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมอืงสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
4.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงหบุรี โครงการ
ตั้งอยูท่ีหมู 6 ตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.885478 ลองติจูด 
100.373332 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี 7.81 ตารางกิโลเมตร โครงการกอสรางแลวเสร็จ ป 
พ.ศ.2554 สถานภาพปจจุบนัไมมีการเดินระบบ เนื่องจากปญหาเรื่องรองเรียนจากประชาชน มีหนวยงานท่ี
ดูแลระบบปจจุบัน คือ เทศบาลเมืองสิงหบุรี ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยเดิมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ 
23 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ของประสิทธิภาพท่ีออกแบบไว เทศบาลฯ ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เองและใหเอกชนดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
 ระยะทางจากเขตเทศบาลฯ ไปสถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 1 กิโลเมตร พ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด
จํานวน 24 ไร 88 ตารางวา เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ปญหาในการดําเนินการ คือ ขาดบุคลากรท่ี
มีความรูความสามารถในการจัดการระบบ เดิมสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ ณ สถานท่ีกําจัด 
โดยเริ่มรับขยะเวลา 7.00 น ปดรับขยะเวลา 15.00 น ขนาดพ้ืนท่ีฝงกลบท่ีออกแบบ 24.88 ไร ปจจุบันใช
พ้ืนท่ีฝงกลบ 24.88 ไร ชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีกําจัดมากท่ีสุด หมู 5  หมู 6 และ หมู 7 ตําบลตนโพธิ์ ตั้งอยู
หางจากสถานท่ีกําจัด 500 เมตร จํานวนประชากรในชุมชน ประมาณ 50 ครัวเรือน การท่ีชาวบาน
รองเรียนเรื่องกลิ่น เทศบาลฯแกปญหาโดยการใช EM 
 4.1.2 ดานนโยบาย 
 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หนวยงาน มีความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับนโยบายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ในการจัดเก็บคาบริการการกําจัดขยะมูลฝอย  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหาร
อยางชัดเจน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอย 

 ระบบขอมูล ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล  มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีรูปแบบการรายงานผลขอมูลท่ีชัดเจน มีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใช
งบประมาณ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืนๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง นํามาท้ิงจริง 

4.1.3 ดานเทคนิค  

 บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ 4 คัน ดั้งนี้ 1) ทะเบียน
รถ 80-9832 (อายุ 3 ป) ประเภทรถแบบอัดทาย สภาพดี 2) ทะเบียนรถ 80-9027 (อายุ 4 ป)  ประเภท
รถแบบอัดทาย  มีสภาพดี 3) ทะเบียนรถ 80-8143 (อายุ 21 ป) ประเภทรถแบบอัดทาย สภาพรถพอใช 
4) ทะเบียนรถ 80-4951 (อายุ 16 ป) ประเภทรถคอนเทนเนอร มีสภาพพอใช  

 เทศบาลเมืองสิงหบุรี นําขยะมูลฝอยสงกําจัด ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง

อางทอง จังหวัดอางทอง  
 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 4-2 

 
 4.1.4 ดานการบริหารจัดการ 
 บุคลากรจากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองสิงหบุรี ดูแลการบริหารจัดการ โดยเทศบาลฯ 
ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง สวนการกําจัดเทศบาลฯ จางเหมาเอกชนดวยอัตรา 591 บาท/ตัน การ
เก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บคาธรรมเนียม 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ปญหาในการ
ดําเนินการ คือ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู คาใชจายไมเพียงพอ ประสิทธิภาพของระบบ การตอตาน
จากชุมชน และเครื่องจักรอุปกรณชํารุดและซอมบอย  
           4.1.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  มีการประชาสัมพันธ มีรูปแบบการประชาสัมพันธ คือการทําหนังสือถึงผูนําชุมชนท่ีอาศัย
อยูใกลเคียงศูนยกําจัดขยะ และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย มีรูปแบบคือ มีการ
แยกขยะตั้งแตตนทาง 
  ปญหาเรื่องรองเรียน พ.ศ.2556 ผูรองเรียน คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกล ศูนย
กําจัดขยะมูลฝอย รองเรียนประเด็นปญหากลิ่นเหม็นจากขยะ เทศบาลฯ แกไขปญหาโดยฉีดพนจุลินทรีย EM 
ในบริเวณบอขยะเพ่ือลดกลิ่นเหม็น โดยดําเนินการฉีดพนเปนระยะ ๆ ปลูกตนไม ปรับปรุงถนน ภูมิทัศน 
ฝงกลบขยะเดิมดวยดิน และแตงตั้งคณะกรรมการ 3 ฝายรวมแกปญหา 
 4.1.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการดําเนินการโครงการ 
  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ คือประชาชนตอตาน รองเรียน การดําเนินงาน
ของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เจาหนาท่ีปฏิบัติงานบางสวนไมมีพ้ืนฐานความรูโดยตรงดานสิ่งแวดลอม 
งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบสูงข้ึนเรื่อยๆ  และระบบการทํา
ปุยหมักไมสามารถดําเนินการไดตามความเปนจริง แนวทางแกไขขอสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร จาก
สวนกลางชวยแนะนําแนวทางในการดําเนินงานตอไป 
 4.1.7 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  มีปญหาในการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ งบประมาณไม
เพียงพอ ไมมีเจาหนาท่ี/บุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดาน และเกิดเรื่องรองเรียน ความขัดแยงในชุมชน 

4.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
 4.2.1 ขอมูลท่ัวไป 
  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอางทอง โครงการตั้งอยูท่ี บานโตนด หมูท่ี 7 
ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.6401543  คาพิกัด ลองติจูด 
100.4462392 งบประมาณกอสรางระบบฝงกลบ ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2541 - 2543 จํ า น ว น
80 ลานบาท ระยะท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 จํานวน 22.44 ลานบาท ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6.139 ตารางกิโลเมตร เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2541 มีหนวยงานท่ีดูแลระบบปจจุบันคือ 
ฝายชางสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ และแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ไดแก ตลาด โรงแรม โรงพยาบาล 
รานอาหาร หมูบานจัดสรร และหนวยงานราชการ/เอกชนหางสรรพสินคา 
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 4.2.2 ดานนโยบาย 
 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หนวยงานท่ีมาของนโยบาย นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผน/
ยุทธศาสตรจังหวัด การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดาน
การบริหารจัดการของมูลฝอยและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวชัดเจน มีการสรุปรายงานผลขอมูลดาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะ ๆ มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะ    
มูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล  มีรูปแบบการรายงายผลขอมูลท่ีชัดเจน มีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย   มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 63 แหง และนํามาท้ิงจริงจํานวน 46 แหง มีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืนๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาท้ิงจริง จํานวน 12 แหง 
 4.2.3 ดานเทคนิค 

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเปนแบบระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล มีการเก็บขยะมูลฝอย
ทุกวัน เก็บขนขยะมูลฝอย  มีบอฝงกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการเรองรับขยะมูลฝอยได 80 ตัน/
วัน มีระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย พ้ืนท่ี 7 ไร เปนระบบ Stabilization Pond และจํานวนครัวเรือนใหบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 6,315 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด เทศบาลฯ ดําเนิน
จัดเก็บขยะมูลฝอยเอง  

4.2.4 ดานบริหารจัดการ 
 เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 25 

บาทตอครวัเรือนตอเดือน ปญหาท่ีพบ คือ เครื่องจักรชํารุดและซอมแซมบอย มีการเก็บสถิติและขอมูลและ
จัดทําบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบในแตละวัน และยังจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบในแตละเดือน ปญหาท่ีพบ คือ ประสิทธิภาพของระบบ เครื่องจักรชํารุดและซอมแซมบอย 
 4.2.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 มีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย ผานกิจกรรมโครงการหนาบานนามอง 
แผนพับ  รายการทีวี ครอบครัวขาว วิทยุชุมชน จัดทําทอดผาปาขยะรีไซเคิล และใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย กําหนดใหชุมชนอางทองธานีเปนชุมชนคัดแยกขยะตนแบบ ชุมชนปลอดถัง
ขยะชัยมงคล 2 บานสะอาดอนามัยดี ชีวีสมบูรณ  

4.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.3.1 ขอมูลท่ัวไป 
 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ โครงการตั้งอยูท่ี หมู 8 ตําบลบานปอม 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.343995 ลองติจูด 
100.523009 เนื้อท่ีท้ังหมด 30 ไร อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบ
บริเวณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
เม่ือ ป พ.ศ. 2529 มีการใชพ้ืนท่ีแลวคิดเปนรอยละ 100 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี 14.84 
ตารางกิโลเมตร เม่ือป 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณแผนดินจากกระทรวงมหาดไทย 
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมจากบอฝงกลบ 
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ตําบลบานปอม ไปยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแหงใหม ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ปจจุบันปดพ้ืนท่ีไมมีการใชประโยชนเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย  
 

4.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบเทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา โครงการตั้งอยูท่ี หมูท่ี 5 ตําบล
สามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.297108 ลองติจูด 
100.400984 เนื้อท่ีท้ังหมด 84 ไร 1 งาน 44 ตารางวา อยูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร 
งบประมาณโครงการ 45,230,000 ลานบาท งบประมาณกองทุนสิ่งแวดลอม ปท่ีกอสราง 2542  ปท่ีเริ่ม
ดําเนินการ 2542 สถานภาพท่ีดินเทศบาลฯ จัดซ้ือเอง เม่ือป พ.ศ.2541 มีการใชพ้ืนท่ีแลวคิดเปน รอยละ 80 
เทศบาลฯ นําดินมาปดทับขยะมูลฝอยเกาและไมรับขยะใหมเขาระบบ ปจจุบันปดระบบ โดยเทศบาลนําขยะ
สงกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลมหาพราหมณ    

4.5 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยแบบเตาเผา เทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา โครงการตั้งอยูท่ี หมูท่ี 5 ตําบลสาม
กอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.296479 ลองติจูด 100.399987 
ป 2554 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบต (Fluidized-Bed 
Incineration)  ในป 2558 เม่ือเดินระบบประสบปญหา ระบบสายไฟชํารุด  ตองซอมบํารุง ปจจุบัน
เทศบาลเมืองเสนา นําขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ สงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ตําบลมหาพราหมณ 
และไมรับกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาล  

4.6 สถานที่กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 สถานท่ีกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบของเทศบาลตําบลพระอินทราชา ท่ีดิน
ตั้งอยูท่ีตําบลบานแปง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.249092 
ลองติจูด 100.560084 เนื้อท่ีท้ังหมด 62 ไร อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร เทศบาลไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเม่ือป 2540 เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีฝงกลบขยะของเทศบาลฯ แตประชาชนในพ้ืนท่ีคัดคาน
และไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จึงไมไดดําเนินโครงการตอ และจากการสํารวจพบวาพ้ืนท่ีมี
การสภาพแนวถนนทางเขา คันดินและตนไมลอมรอบพ้ืนท่ี พบสภาพเปนบอน้ําและมีขยะเกาทับถมในพ้ืนท่ี   

4.7 สถานีขนถายขยะมูลฝอย เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 4.7.1 ขอมูลท่ัวไป 

สถานีขนถายขยะมูลฝอยฝงตะวันออก จังหวัดปทุมธานี ของเทศบาลนครรังสิต  โครงการ
ตั้งอยูท่ีตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.00936ลองติจูด 
100.632171 เนื้อท่ีท้ังหมด 12 ไร ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได 128.57 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 
ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด จํานวนครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 36,274 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
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สถานีขนถายมีระยะหางจากเขตเทศบาลฯ 5 กิโลเมตร ระยะทางจากเขตเทศบาลฯ ไป
สถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 90 กิโลเมตร พ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมดจํานวน 311 ไร 2 งาน 80 ตารางวา การถือ
ครองท่ีดินเปนท่ีดินเอกชน   
 4.7.2 ดานนโยบาย 
 มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 
มีความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับนโยบายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในผัง
โครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน มีการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอย มีระบบ
รวบรวมและสรุปผลขอมูล การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
อยูระหวางดําเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการการ
กําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล การใชงบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
 4.7.3 ดานเทคนิค 
 มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การดําเนินการมีพ้ืนท่ีขนถายขยะมูลฝอย มีระบบ
ควบคุม ปญหากลิ่น/ฝุน/เศษขยะมูลฝอยปลิว การชั่งน้ําหนักมูลฝอยท่ีนําเขามา ระบบควบคุมน้ําเสียและ
ปองกันการรั่วไหลของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับน้ําฝน มีมาตรการตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอยติดเชื้อ
และของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป การควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและพาหะนําโรค 
มาตรการปองกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน และมีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดตางๆ  
 4.7.4 ดานการบริหารจัดการ 
 การเดินระบบมีการจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือน มีการ
เก็บขอมูลยอนหลัง  มีมาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยใน
รอบ 12 เดือน) ไมมีการรองเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน มีแผนการบํารุงรักษาระบบหรือเครื่องจักร โดยจะ
ดําเนินการซอมบํารุงทันทีเม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของทุกครั้ง 
 4.7.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป      
มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ ปาย เปนตน 
มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ มีผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการ
จายคาเก็บขน แตไมมีการจายคากําจัดขยะมูลฝอยของประชาชน มีการจัดตั้งกลุมหรือชมรมหรือองคกร 
หรือศูนยเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอย มีการใหบริการประชาชนโดยการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยอยางเพียงพอตามประเภทขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) ครอบคลุมบางพ้ืนท่ี ไมมีการตกคางของ
ขยะมูลฝอย มีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนและมีการแกปญหาเรื่องรองเรียน   

4.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
4.8.1 ขอมูลท่ัวไป 

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลขององคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี โครงการตั้งอยูท่ีหมู 2,8 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี คาพิกัด
ภูมิศาสตร ละติจูด 14.005515 ลองติจูด 100.316632 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี 622.38 
ตารางกิโลเมตร กอสรางแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2552 สถานภาพปจจุบันเปดดําเนินการ 
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 4.8.2 ดานนโยบาย 
 มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หนวยงาน การจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการดานการบริหารจัดการของมูลฝอยและกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบไวชัดเจน มีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล มีการปรับปรุงระบบขอมูล
อยางสมํ่าเสมอ มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการ
จัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีรูปแบบการรายงาน
ผลขอมูลท่ีชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนด
เปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ มีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 70 แหงและนํามาท้ิงจริง 
จํานวน 70 แหง 
 4.8.3 ดานเทคนิค 

 ระบบฝงกลบขยะมูลฝอย มีอาคารเครื่องชั่งใชงานไดปกติ บอฝงกลบขยะมูลฝอย มี
ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 1,250 ตันตอวัน จํานวน 1 บอ (แบบ Trench 
Method) คาตามท่ีออกแบบไว จํานวน 8 ชั้น แบงเปน ต่ํากวาระดับผิวดิน 4 ชั้น ๆ ละ 3 เมตรและสูงกวา
ระดับผิวดิน 4 ชั้น ๆ ละ 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น ท่ีคาดการณ 5 ลาน ลูกบาศกเมตร อายุ
การใชงานของบอฝงกลบออกแบบไว 12 ป ใชมาแลว 9 ป ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนท่ี 45 ไร เปน
ระบบ reverse osmosis ประกอบดวย บอ A ขนาดประมาณ 180,000 ลูกบาศกเมตร น้ําชะมูลฝอยท่ี
ผานการบําบัดแลวนําไปใชในกิจกรรมของทางสถานท่ีกําจัดมูลฝอย เชน ลางถนน รดน้ําตนไม มีระบบ
ควบคุมกาซจํานวน 30 จุด มีระบบตรวจสอบกาซ จํานวน 30 จุด มีระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน (บอ
สังเกตการณ) จํานวน 2 บอ มีระบบจัดการน้ําฝนแบบรางดิน  

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคมีอาคารสํานักงาน อาคารปอมยาม อาคารจอด
รถ ถนนภายในโครงการ ประเภท คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 7.00 เมตร รั้วคอนกรีต แนวกันชน 
(Buffer Zone) แนวท่ี 1 ชนิดพันธุพืชกระถินเทพา ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร แนวท่ี 2 ชนิดพันธุพืช กระถิน
ณรงค ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร 
 4.8.4 ดานการบริหารจัดการ 

 บุคลากรประจําระบบ จํานวน 32 คน ประกอบดวย  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง หัวหนาฝายจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนงวิศวกร
สิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม 
จํานวน 3 ตําแหนง ลูกจางประจํา จํานวน 3 ตําแหนง  ลูกจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
จํานวน 15 ตําแหนง การกําจัดขยะมูลฝอยจางเหมาเอกชน หจก.ซีพีจี กรีนเวซท อัตราคาจาง 197.04 บาท
ตอตัน การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียม
การกําจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 150 บาทตอตัน ปญหาในการดําเนินการ คือ เครื่องจักรชํารุด
และซอมบอย  
 4.8.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 มีการประชาสัมพันธ  การรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะกอนนําขยะมากําจัด 
ประชาสัมพันธใหประชาชน และผูนําชุมชนมาชวยกันทําความสะอาดภายในสถานท่ีกําจัดมูลฝอยและพ้ืนท่ี
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โดยรอบ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีการคัดแยกขยะเพ่ือนําไป       
รีไซเคิลและนําไปขาย ทําใหลดปริมาณขยะไดสวนหนึ่ง ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการรักษา
ความสะอาดบริเวณสถานท่ีกําจัดมูลฝอย มีปญหาเรื่องรองเรียน พ.ศ.25560 ประชาชนบริเวณติดกับบอ
ขยะรองเรียนกลิ่นเหม็นจากกองขยะการแกไขปญหาฉีด EM ปดดินเพ่ือระงับกลิ่น และทําคันปองกันน้ําชะ 

 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการโครงการ คือ พ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยูไมหางจาก
ชุมชน ปญหาเรื่องกลิ่นอาจมีบาง พ้ืนท่ีกําจัดโดยวิธีฝงกลบมีนอย ราคาคอนขางแพง จึงไมคอยเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมในปจจุบันท่ีมีชุมชนหนาแนนมากข้ึนบริเวณโดยรอบของสถานท่ีกําจัดมูลฝอย    

 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขตอการดําเนินการโครงการ มีการปดดินและฉีดพนจุลินทรียท่ี
มีประสิทธิภาพ (EM) ทุกวัน เพ่ือปองกันพาหะนําโรคและเพ่ือระงับกลิ่นเหม็น องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี พยายามผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชในการกําจัดมูลฝอย 
 4.8.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
 ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เนื่องจากพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยูไมหางจากชุมชนนัก ปญหาเรื่องกลิ่นอาจมีบาง พ้ืนท่ีกําจัดโดยวิธีฝง
กลบมีนอย และไมเหมาะกับสภาพชุมชนปจจุบัน  

 ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐควร
สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

4.9 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
4.9.1 ขอมูลท่ัวไป 

 ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย
เตาเผาขยะติดเชื้อ 2 เตา ดังนี้ 

 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 7.2 ตัน/วัน โครงการตั้งอยูท่ีหมู 2,8 ตําบลคลองขวาง 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.004004 ลองติจูด 100.317009 ไดรับ
งบประมาณอุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เม่ือป 2552 
เพ่ือกอสรางเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 7.2 ตัน/วัน เปนระบบเผาแบบหมุนเวียน หรือ Rotary Kiln โดย
เริ่มดําเนินการเผาขยะติดเชื้อในป 2555 ใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหกับสถานพยาบาล 
ตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี และใกลเคียง     

 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 9.6 ตัน/วัน โครงการตั้งอยูท่ีหมู 2,8 ตําบลคลองขวาง 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี คาพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 14.005515 ลองติจูด 100.316632ไดรับ
งบประมาณอุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เม่ือป 2559 
เพ่ือกอสรางเตาเผาขนาด 9.6 ตัน/วัน เปนระบบเผาแบบหมุนเวียน หรือ Rotary Kiln เพ่ือเปนศูนยกลาง
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ตั้งอยูภายในสถานท่ีกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนบุรี อยูระหวางการทดลองเดินระบบ   
 4.9.2 ดานนโยบาย 
 มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หนวยงาน การจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการดานการบริหารจัดการของมูลฝอยและกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบไวชัดเจน มีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการ
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บริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล มีการปรับปรุงระบบขอมูล
อยางสมํ่าเสมอ มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการ
จัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีรูปแบบการรายงาน
ผลขอมูลท่ีชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนด
เปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ มีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 373 แหงและนํามาท้ิงจริง 
จํานวน 373 แหง 
 4.9.3 ดานเทคนิค 

 ระบบเตาเผา (ติดเชื้อ) รูปแบบเทคโนโลยีของเตาเผา (Rotary kiln Incinerator) เตาเผา
สามารถรองรับปริมาณขยะ 7.2 ตันตอวัน มีระยะเวลาในการเดินระบบ 24 ชั่วโมงตอวัน ปริมาณขยะท่ีเขา
ระบบ 6 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 80 ของประสิทธิภาพการกําจัดท่ีออกแบบไว ปริมาณเถาหนัก 1.2 ตัน
ตอวัน เถาเบาปริมาณ 0.07 ตันตอวัน มีระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ตลอดเวลา โดย
พารามิเตอรท่ีตรวจวัดคือ Dust, SO2, NO, HCL, Opacity, Temperature   
 4.9.4 ดานการบริหารจัดการ 

 บุคลากรประจําระบบ จํานวน 32 คน ประกอบดวย  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง หัวหนาฝายจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนงวิศวกร
สิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม 
จํานวน 3 ตําแหนง ลูกจางประจํา จํานวน 3 ตําแหนง  ลูกจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง คนงาน
ท่ัวไป จํานวน 15 ตําแหนง การกําจัดมูลฝอย มอบหมายหางหุนสวนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส 
ดูแลระบบ อัตราคาจาง 10,980 บาทตอตัน มีการเก็บคาธรรมเนียมในการเก็บขนและกําจัด  
 4.9.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 มีการประชาสัมพันธการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหประชาชนทราบโดยผานรูปแบบ
หนังสือพิมพ และการประชาสัมพันธตามงานวิชาการตาง ๆ มีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับผูใชบริการ
ในการมีสวนรวมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    

4.10 อาคารรวบรวมของเสียอันตราย เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
 ขอมูลโครงการ 
  ป 2558 มีการทําบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายแบบมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีระหวางเทศบาลเมือง
อางทองกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ท้ังหมด
จํานวน 64 แหง และ ป 2559 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการกอสรางอาคารรวบรวมของ
เสียอันตราย ตั้งอยูท่ีตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง คาพิกัดภูมิศาสตร ลองติจูด 14.641974 
ลองติจูด 100.442603 
 โครงการกอสรางอาคารรวบรวมของเสียอันตราย รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองอางทอง  
งบประมาณท้ังสิ้น 1,417,300.- บาท (งบประมาณของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 1,175,700.- บาท เทศบาลเมืองอางทองสมทบ 141,600.- บาท และกองทุนสิ่งแวดลอม 
100,000.- บาท) ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต  23 ธันวาคม 2558 – 20 เมษายน 2559 รวมเปน 120 
วัน เปดใชงานอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559  
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 ปริมาณของเสียอันตราย จํานวน 4,698 กิโลกรัม เปนปริมาณตั้งแตดําเนินการ ถึง
ปจจุบัน มีหนวยงานในพ้ืนท่ีนําของเสียอันตรายเขารวมกําจัด จํานวน 55 แหง (รวมเทศบาลเมืองอางทอง)                                                                   
 ปญหาและอุปสรรค 
 1. ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูและขาดจิตสํานึกในการคัดแยกขยะของเสียอันตรายท่ี
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแตตนทางทําใหพบขยะท่ัวไปปะปนมาในถึงขยะอันตราย 
 2. การประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะของเสียอันตรายยังไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมเห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะของเสียอันตราย 
 3. ปริมาณท่ีจัดเก็บไดยังมีปริมาณไมเพียงพอท่ีจะสงกําจัด จึงทําใหตองการรวบรวมไวท่ี
อาคารรวบรวมของเสียอันตรายของเทศบาลฯ ดวยระยะเวลาท่ีนานในการรวบรวมทําใหอาจมีการแตกหัก 
 ขอเสนอแนะ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคการแยกขยะไปใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะอยาง
ตอเนื่อง 
 2. สงเสริมและสนับสนุนแยกขยะอันตรายจากขยะชุมชนอยางตอเนื่อง 
 3. การกอสรางเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนรวมโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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บทที่ 5  
บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย         

รายจังหวัด 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  

บทท่ี 5-1 

บทที่ 5 
บทวิเคราะหการจดัการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

5.1 จังหวัดสิงหบุรี 
 5.1.1 การจัดการน้ําเสียชุมชุน 

จังหวัดสิงหบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองสิงหบุรี ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จํานวน 3 บอ รองรับน้ําเสีย 
4,500 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 67.2 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 3.9 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ี
เทศบาล 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบาย
ลงสูแมน้ําลพบุรีหางจากเข่ือนกันน้ําประมาณ 100 เมตร เทศบาลเมืองสิงหบุรีทําสัญญาลงนามกับองคการ
จัดการน้ําเสีย เม่ือ 28 พฤษภาคม 2557 ใหดําเนินการเดินระบบเปนระยะเวลา 15 ป โดยป 2561 มีน้ําเสีย
เขาระบบ 1,500 ลบ.ม./วัน จากการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล ซ่ึง
ประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไดคะแนน รอยละ 85.82 อยูในเกณฑดี 

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสิงหบุรี ยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 3.91 ตารางกิโลเมตร  จึง
สมควรขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ีไดครอบคลุมมากข้ึนจะทําใหปริมาณน้ํา
เขาระบบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ                 

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
พ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรีไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ําสอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพ
น้ําจังหวัดสิงหบุรีอยูในเกณฑพอใชแตต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด และจากขอมูลแผน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 
จังหวัดสิงหบุรี จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอมปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและระบบบําบัด
น้ําเสียชํารุดและมีไมเพียงพออยูในลําดับท่ี 3 และ 4 รองจากเรื่องการกําจัดขยะไมถูกหลักสุขาภิบาลและ
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยไมเพียงพอตอประมาณขยะ แตเพ่ือใหคุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองสิงหบุรีใหสามารถบําบัดน้ําเสียใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานกําหนด  

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ไดแก เทศบาล

ตําบลอินทรบุรี เทศบาลตําบลทับยา เทศบาลตําบลปากบาง และเทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว โดยพิจารณา

รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร 

(Cluster Wastewater Treatment Plant)  

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี

การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

4) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชน เพ่ือลดมลพิษ

ท่ีจะระบายสูแหลงน้ํา 
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 5.1.2 การจัดการดานขยะมูลฝอย 

 จังหวัดสิงหบุรี มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
สิงหบุรี เปนระบบผสมผสาน มีองคประกอบของระบบประกอบดวย ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพาน
ลําเลียง ระบบหมักทําปุย และระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนท่ี 24 ไร 80 
ตารางวา ออกแบบระบบใหมีระยะการใชงานได 20 ป เริ่มดําเนินงานป 2554 การบริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสิงหบุรี ในป 2560 เทศบาลฯ วาจางบริษัทเอกชนในการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย
โดยจายคากําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 347 บาท/ตัน เทศบาลเมืองสิงหบุรี รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบประมาณ 40 ตัน/
วัน เม่ือนําปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแลว พบวามี
การใชเกินกวาศักยภาพของระบบท่ีจะสามารถรองรับได สถานภาพเม่ือสํารวจ ป 2560 พบวาระบบกําจัด
ขยะใชงานระบบเต็มพ้ืนท่ี ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพานลําเลียงและระบบหมักทําปุยไมไดใชงาน 
ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได การฝงกลบขยะมูลฝอยเปนแบบการเทกอง การดําเนินการทาง
เทคนิคไมมีการเกลี่ย บดอัดและปดทับขยะมูลฝอยดวยดินหรือวัสดุปดทับอ่ืน สงผลใหกอใหเกิดสภาพท่ีไม
นาดูของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เปนแหลงสัตวพาหนะนําโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพ้ืนท่ี จําเปนตองมีการ
ปรับปรุงเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในป 2561 สถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี  ปดการเดินระบบ เนื่องจากปญหาเรื่องรองเรียนกลิ่นเหม็นจาก
ประชาชนบริเวณรอบบอขยะ 

จากการวิเคราะห นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของจังหวัดสิงหบุรี กําหนดกลุม Cluster 1 กลุม โดยใหเทศบาลเมืองสิงหบุรีเปนหนวยงาน
หลักในการรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัด ซ่ึงเม่ือพิจารณาระบบฝงกลบของ
เทศบาลเมืองสิงหบุรี จึงเห็นควรใหดําเนินการดังนี้ 

 

สภาพปญหา แนวทางแกไข 
1) ประชาชน ตอตานรองเรียนการดําเนินงานของ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
2) เจาหนา ท่ี ท่ีปฏิบัติงานบางคนไม มี พ้ืนฐาน 

ความรูโดยตรงดานสิ่งแวดลอม 
3) งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ 
4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

และมีกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอย 
5) ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได 
6) มีพลาสติกจํานวนมากในบ อฝ งกลบ เสี่ยง      

ตอการเกิดเพลิงไหม 

1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

2) จัดหาวั สดุ ในการคลุมป ด ทับขยะมูลฝอย
หลังจากการดําเนินการเสร็จในแตละวัน เพ่ือป
องกันการเกิดสภาพท่ีไมนาดู การปลิวของขยะ
มูลฝอย และกลิ่นเหม็นจากกองขยะ เชน ดินใน
พ้ืนท่ี แผนพลาสติก เปนตน 

3) ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงานได 
4) มีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม 
5) จัดการปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น น้ําชะขยะท่ีสงผล

กระทบตอประชาชนท่ีอยูอาศัยโดยรอบพ้ืนท่ี
กําจัด 
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5.2 จังหวัดอางทอง 
 5.2.1 การจัดการน้ําเสียชุมชุน 

จังหวัดอางทอง มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองอางทอง เปนระบบบําบัดแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) จํานวน 2 บอ รองรับน้ําเสีย 
8,200 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 17 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 2.03 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ี
เทศบาล 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม ปริมาณน้ําเขาระบบ 2,500 ลบ.ม./
วัน น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลองลําทาแดง หางจากแมน้ําเจาพระยาประมาณ 900 เมตร 
ประชาชนใชประโยชนน้ําจากคลองเพ่ือทําการเกษตรกรรม เนื่องจากสถานตั้งระบบบําบัดน้ําเสียไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวมใหญป 2554 สงผลใหอุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียถูกน้ําทวมเสียหาย ไดแก เครื่องสูบ
น้ํา เครื่องตักขยะ เทศบาลขาดงบประมาณในการซอมแซม  
  จากการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล ซ่ึงประกอบดวยดาน
นโยบาย ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนน
รอยละ 79.54 อยูในเกณฑพอใช 

เนื่องจากเทศบาลเมืองอางทอง ถูกแบงพ้ืนท่ีเปน 2 สวนโดยแมน้ําเจาพระยา พ้ืนท่ีมีระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตั้งอยูบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงบริการรวบรวม
น้ําเสีย แตยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณฝงเหนือของเทศบาลและพ้ืนท่ีเทศบาลบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา ดังนั้นยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 4.163 ตารางกิโลเมตร จึงสมควรขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ีไดครอบคลุมมากข้ึนจะทําใหปริมาณน้ําเขาระบบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ
ศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ  

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
พ้ืนท่ีจังหวัดอางทองไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ําสอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ คุณภาพน้ํา
จังหวัดอางทองอยูในเกณฑพอใช-เสื่อมโทรม โดยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด และจาก
ขอมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
– 2564 จังหวัดอางทอง จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
อางทอง ปญหามลพิษทางน้ําอยูในลําดับท่ี 2 รองจากเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
เพ่ือใหคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอางทองใหสามารถ

บําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนด  

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 

ไดแก เทศบาลตําบลเกษไชโย เทศบาลตําบลไชโย เทศบาลตําบลโพสะ เทศบาลตําบลปาโมก โดยพิจารณา

รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร 

(Cluster Wastewater Treatment Plant)     

 3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 
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 5.2.2 การจัดการดานขยะมูลฝอย 
 จังหวัดอางทอง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
อางทอง เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนท่ี 89 ไร 3 งาน  99 ต.ร.วา 
ออกแบบระบบไวจํานวน 2 บอ บอละ 4 ชั้น มีระยะการใชงาน 20 ป เริ่มดําเนินงานป 2544 การบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอางทองดําเนินการเองท้ังหมด 

เทศบาลเมืองอางทอง รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบประมาณ 100 ตัน/วัน เม่ือนําปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแลว พบวาระบบสามารถรองรับได การฝง
กลบขยะมูลฝอยเปนแบบการเทกองท่ีมีการควบคุม (Control Dump) การดําเนินการทางเทคนิคมีการเกลี่ย 
บดอัดและปดทับขยะมูลฝอยดวยดินหรือวัสดุปดทับอ่ืนเปนครั้งคราว    

จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซ่ึงประกอบดวยดานนโยบาย ดาน
เทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 
71.77 อยูในเกณฑพอใช 

จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอางทอง สามารถบริหาร
จัดการได เนื่องจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัดอางทอง มีความชัดเจนในการกําหนดกลุม Cluster 1 กลุม โดยใหเทศบาลเมืองอางทอง
เปนหนวยงานหลักในการรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัด ซ่ึงไดดําเนินการ
จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันแลว ดังนั้นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัดจะถูกสงมากําจัด ซ่ึงหากพิจารณา
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนได เนื่องจากมี
พ้ืนท่ีคอนขางมาก แตควรเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยการกอสรางบอฝงกลบใหมเพ่ือรองรับปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน ซอมแซมเครื่องจักรท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรดําเนินการฝงกลบใหถูกตองตามหลักวิชาการโดยการกําหนดจุดในการ
ดําเนินงาน เปดหนางานแคพอสําหรับการจัดการตอวัน เกลี่ย บดอัดและใชวัสดุปดทับเปนรายวัน จะสามารถ
ยืดอายุการใชงานของระบบใหนานข้ึน นอกจากนี้ควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด 

5.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 5.3.1 การจัดการน้ําเสียชุมชุน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา   
 1) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปนระบบตะกอนเรง แบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวย บอเติมออกซิเจน 2 บอ ความลึก 4 เมตร บอตะกอน 2 ชุด ๆ 
ละ 2 บอ ความลึก 6 เมตร รองรับน้ําเสีย 24,000 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 32 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 
8 ตารางกิโลเมตร ระบบทอครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 14.84 ตารางกิโลเมตร 
ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม ปริมาณน้ําเขาระบบ 10,000 ลบ.ม./วัน น้ําเสียท่ีผานการบําบัด
แลวระบายลงสูแมน้ําลพบุรี ประชาชนนําน้ําไปใชประโยชนในการทํานา    
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 จากการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง
ประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไดคะแนนรอยละ 68.75 อยูในเกณฑพอใช 

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 6.84 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 46.09 จึงสมควรขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ี
ไดครอบคลุมมากข้ึนจะทําใหปริมาณน้ําเขาระบบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ                 
 2) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา เปนแบบตะกอนเรง (Activated Sludge: 
AS) ประกอบดวย บอเติมอากาศ 2 บอ บอตกตะกอน 2 บอ รองรับน้ําเสีย 3,000 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 5 ไร 
พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 1.17 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม แหลง
รองรับน้ําท้ิง คือ คลองชลประทาน เนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่องเม่ือป 2553 – 2554 อุปกรณ
ชํารุดท้ังหมดรวมท้ังตัวอาคาร ครุภัณฑตาง ๆ ภายในอาคารสํานักงานของระบบบําบัด และเทศบาลฯ ขาด
งบประมาณในการซอมแซมระบบ ดังนั้น ป 2555 จําเปนตองหยุดเดินระบบ 

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ําสอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ 
โดยคุณภาพน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในเกณฑคอนขางดี – คอนขางเสื่อมโทรม โดยต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด และจากขอมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาคุณภาพแหลงน้ํามีแนวโนมเสื่อมโทรมลงจัดอยูในลําดับท่ี 3 และ ระบบบําบัด
น้ําเสียมีคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียสูงและระบบบําบัดน้ําเสียชํารุด จัดอยูในลําดับท่ี 4 รองจากเรื่องการ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ปญหาการนําขยะไปท้ิงท่ีบอดินหรือบอทรายเกา และสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยกําจัดไมถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือใหคุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควรสนับสนุนให
ดําเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพโดยปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให

สามารถบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง  

2) ปรับปรุงฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลพระอินทราชาใหสามารถบําบัดน้ําเสีย

ใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

3) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ไดแก เทศบาลตําบล

บางบาล เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ เทศบาลตําบลบางปะอิน เทศบาลตําบลราชคราม เทศบาลตําบลบาง

ไทร และเทศบาลตําบลบางกระสั้น โดยพิจารณารูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater 

Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     

4) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี

การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

5) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชน   
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 5.3.2 การจัดการดานขยะมูลฝอย 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือกอสราง
ระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองเสนา และระบบเตาเผาขยะมูลฝอย จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
เสนา  

1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนท่ี 30 ไร เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2529 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสู
ระบบประมาณวันละ 100 ตัน และใชพ้ืนท่ีรอยละ 100 ซ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณ
แผนดินจากกระทรวงมหาดไทย ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดําเนินการ
กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมโดยการขนยายจากบอฝงกลบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตําบลบาน
ปอม ไปฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลยังศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบล
มหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดําเนินการปดบอ ปรับภูมิทัศนกลายเปน
สวนสาธารณะ 

2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา มีการดําเนินการ 2 ระบบ ดังนี้ 
2.1) เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนท่ี 84 ไร เริ่ม

ดําเนินการป พ.ศ.2545 ปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบประมาณวันละ 38 ตัน วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยเปน

แบบการเทกอง (Open Dump) มีการเทกองขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนท่ี การดําเนินการทางเทคนิคไมมีการเกลี่ย

และบดอัดขยะมูลฝอย ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพท่ีไมนาดูของสถานท่ีกําจัดขยะมูล

ฝอย และเปนแหลงสัตวพาหนะนําโรค ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได  

2.2) ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาดระบบ 60 ตัน/วัน 2 หองเผา หองเผาละ 30 ตัน 

เทศบาลฯ ทดลองเดินระบบเดือนมีนาคม 2558 พบปญหาการเดินระบบท่ียังไมเต็มประสิทธิภาพ จึงประสาน

บริษัทกอสรางเตาเผาใหดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว แตเม่ือ

เดินระบบประสบปญหา ระบบสายไฟชํารุด  ตองซอมบํารุง ปจจุบันเทศบาลเมืองเสนา นําขยะมูลฝอยของ

เทศบาลฯ สงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ตําบลมหาพราหมณ และไมรับกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีฝง

กลบและเตาเผาขยะ 

จากสภาพปญหาและสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา จึงเสนอแนว

ทางแกไขเพ่ือใหระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ สามารถใชงานไดอยางมีอยางถูกหลักวิชาการ  
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สภาพปญหา แนวทางแกไข 
(1) ระบบเตาเผาไมสามารถใชงานได 
(2) มีปริมาณขยะพลาสติกเปนจํานวนมาก เสี่ยง    ตอการ

เกิดเพลิงไหม 

ระยะสั้น 
(1) ประสานบริษัทกอสรางระบบเตาเผาใหดําเนินการแก

ไขจนสามารถใชงานได 
(2) ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม 
ระยะยาว 
(1) ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยก

ประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย รีไซเคิลท่ัวไป เพ่ือนํา
กลับมาใชประโยชนใหมหรือขายเพ่ือหารายไดเพ่ิมข้ึน 
ชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะกําจัดลงได และคัด
แยกของเสียอันตรายเพ่ือ รวบรวมนําไปกําจัดใหถูกวิธี 

(2) ปรับปรุงระบบฝงกลบใหเปนระบบฝงกลบ    อยางถูก
หลักวิชาการ (Engineer Landfill) 

 

 จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมี
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการจัดกลุมพ้ืนท่ี Cluster 5 กลุม ไดแก หนวยงานภาครัฐจํานวน 3 กลุม และ
ภาคเอกชนจํานวน 2 กลุม ซ่ึงมีศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงแหงเดียวท่ี
เปนระบบฝงกลบขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล แตยังมีปญหาการบริหารจัดการ ดังนั้นในระหวาง
ท่ีกลุม Cluster 4 กลุม ดําเนินการปรับปรุงระบบใหเปนระบบท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีอยูใกลศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรนําขยะมารวมกําจัด แต
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลโรงปูนซีเมนต จังหวัดสระบุรี เชน อําเภอทาเรือ อําเภออุทัย เปนตน 
อาจพิจารณาการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดยังโรงปูนซีเมนต นอกจากนี้ควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมี
การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด 

5.4 จังหวัดปทุมธานี 
 5.4.1 การจัดการน้ําเสียชุมชุน 

จังหวัดปทุมธานี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองปทุมธานี เปนระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวย บอเติม
อากาศ 2 บอ บอตกตะกอน 2 บอ บอพักน้ําผานการบําบัด 1 บอ รองรับน้ําเสีย 11,000 ลบ.ม./วัน บนพ้ืนท่ี 
25 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 11.8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 7.1 ตารางกิโลเมตร 
ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม ปริมาณน้ําเขาระบบ 1,200 ลบ.ม./วันน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลว
ระบายลงสูคลองบางหลวง และไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา 

จากการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียนของเทศบาล ซ่ึง
ประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไดคะแนนรอยละ 80.47 อยูในเกณฑดี     
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เนื่องจากพ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาลเมืองปทุมธานี คิด
เปนรอยละ 100 แตจากขอมูลพ้ืนท่ีศึกษาไดออกแบบครอบคลุมเทศบาลเมืองปทุมธานี 7.1 ตารางกิโลเมตร 
และพ้ืนท่ีขางเคียงทางทิศตะวันออกและทิศใตของถนนเทศสัมพันธและตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
3035 ประมาณ 6.5 และ 2.5 ตารางกิโลเมตรรวมพ้ืนท่ีศึกษา 16.5 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นเทศบาลฯ ควร
ซอมแซมระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ือใหสามารถรวบรวมน้ําเสียเขาระบบเพ่ิมข้ึน และขยายระบบรวบรวมน้ําเสีย
ใหสอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ  

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ําสอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดย
คุณภาพน้ําจังหวัดปทุมธานีอยูในเกณฑคอนขางดี-คอนขางเสื่อมโทรม โดยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินท่ีกําหนด และจากขอมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดปทุมธานี จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของจังหวัดปทุมธานี ปญหาการจัดการน้ําเสียอยูในลําดับท่ี 1 เพ่ือใหคุณภาพน้ําแมน้ํา
เจาพระยาไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานีใหสามารถ
บําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนด  

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 
ไดแก เทศบาลนครรังสิต เทศบาลตําบลสามโคก เทศบาลตําบลบางเตย เทศบาลตําบลบานกลาง เทศบาลตําบล
บางหลวง เทศบาลตําบลบางกะดี เทศบาลตําบลบานใหม และเทศบาลตําบลบางขะแยง โดยพิจารณารูปแบบ
ของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร (Cluster 
Wastewater Treatment Plant)  

3)    ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภท
มีการจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

4) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพน้ําเหมาะสมไปใชประโยชน 
 5.4.2 การจัดการดานขยะมูลฝอย 

 จังหวัดปทุมธานี มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน ภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือกอสรางระบบฝงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมืองคูคต และ
สถานีขนถายขยะมูลฝอยจํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลนครรังสิต  

1) สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ไมสามารถใชงานระบบ เนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

2) สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) ไมสามารถเปดดําเนินงานได เนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต เปนสถานีขนถายขยะมูลฝอย ขนาดพ้ืนท่ี 

12 ไรเริ่มดําเนินการป พ.ศ.2546 ขยะมูลฝอยเขาสูระบบประมาณวันละ 130 ตัน   
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 จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี ยังมีปญหาการ

จัดการขยะมูลฝอย นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี ใน

การจัดกลุมพ้ืนท่ี Cluster ยังไมชัดเจน และยังไมมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของจังหวัดปทุมธานี สวนใหญนําไปกําจัดยังพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงหากพิจารณาพ้ืนท่ี

ท่ีมีศักยภาพเปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิมของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ    

มูลฝอยใหกลับมาเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด จําเปนจะตองทําความเขาใจกับภาคประชาชน

ในพ้ืนท่ี และหากจะใชสถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตเปนศูนยขนถายขยะมูลฝอยรวมของ

จังหวัด จําเปนจะตองขยายระบบใหสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดมากข้ึน จะมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี ดังนั้น

จังหวัดปทุมธานี  ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมสําหรับกอสรางระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยและตองไมมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม และควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน

มีการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด 

5.5 จังหวัดนนทบุรี 
 5.5.1 การจัดการน้ําเสียชุมชุน 

จังหวัดนนทบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง คือ  
1) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน 

เปนระบบเติมอากาศแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวยบอเติมอากาศแบบคลอง
วนเวียน จํานวน 4 บอ ถังตกตะกอน บอสูบตะกอน และบอเติมคลอรีน รองรับน้ําเสีย 38,500 ลบ.ม./วัน 
บนพ้ืนท่ี 26 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 11.2 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 38.9 
ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม ปริมาณน้ําเขาระบบ 15,000 ลบ.ม./วัน น้ําเสียท่ีผาน
การบําบัดแลวระบายลงสูคลองลําเสือตาย ไหลผานคลองบางตลาด และไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา   

จากการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาล ซ่ึงประกอบดวยดาน
นโยบาย ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนน 
รอยละ 75.78 อยูในเกณฑพอใช 

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนนทบุรีพ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 27.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 71.21 จึงสมควรขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ีไดครอบคลุมมาก
ข้ึนจะทําใหปริมาณน้ําเขาระบบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ    

2) เทศบาลนครปากเกร็ด ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
(ผูกพัน 3 ป คือ ป 2559-2561) เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครปากเกร็ด (โซน 
1 ศรีสมาน) อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบตะกอนเรง (Activated Sludge) รวบรวมน้ําเสียพ้ืนท่ี
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 12 ตารางกิโลเมตร เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงสามารถรับ
น้ําเสียไดประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตร บนพ้ืนท่ี 9 ไร ปจจุบันยังไมเปดดําเนินการ 
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จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 

พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ําสอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ํา
จังหวัดนนทบุรีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด เพ่ือใหคุณภาพน้ํา
แมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนนทบุรีใหสามารถบําบัดน้ําเสียใหได
ตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและบําบัดอยางตอเนื่อง   

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 
ไดแก เทศบาลตําบลบางกรวย เทศบาลตําบลบางศรีเมือง เทศบาลตําบลไทรมา  เทศบาลตําบลบางใหญ โดย
พิจารณารูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุม
อาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภท  
มีการจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

4) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชน   

 5.5.2 การจัดการดานขยะมูลฝอย 
 จังหวัดนนทบุรี มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน ภายใต

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือกอสรางระบบฝงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี และเตาเผามูลฝอย
ติดเชื้อ 2 เตา    

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เปนผูบริหารจัดการระบบ ระบบฝงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีขนาดพ้ืนท่ีรวมประมาณ 456 ไร  มีการจัดแบงพ้ืนท่ีภายในสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอย ออกแบบไว 2 เฟส พ้ืนท่ีเฟส 1 พ้ืนท่ี 256-3-7 ไร (ปดบอหมดแลว) ปจจุบันใชพ้ืนท่ีเฟส 2 พ้ืนท่ี 
209-0-17.7 ไร การดําเนินงานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ได
จางเหมาบริษัทกําจัดขยะ ซ่ึงเปนผูรับจางดําเนินการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยเทศบาลฯ ในเขตจังหวัดนนทบุรีมีหนาท่ีในการรวบรวมและเก็บขนขยะมายังสถานท่ีกําจัด 
ปจจุบันเก็บรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกลเคียง มีปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเขาสูระบบประมาณวันละ 1295.40 ตัน โดยเสียคาใชจาย ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรา 
150 บาท/ ตัน 

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยเตาเผาขยะติดเชื้อ 2 
เตา คือ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 7.2 ตัน/วัน เปนระบบเผาแบบหมุนเวียน หรือ Rotary Kiln โดยเริ่ม
ดําเนินการเผาขยะติดเชื้อในป 2555 ประสิทธิภาพการเผาขยะ รอยละ 80 ของประสิทธิภาพท่ีออกแบบไว 
โดยใหบริการเก็บขนและกําจัด     มูลฝอยติดเชื้อใหกับสถานพยาบาลตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี และ
ใกลเคียง และเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 9.6 ตัน/วัน ไดรับงบประมาณอุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เม่ือป 2559 เปนระบบเผาแบบหมุนเวียน หรือ Rotary Kiln เพ่ือ
เปนศูนยกลางกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ตั้งอยูภายในสถานท่ีกําจัดมูลฝอยขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนบุรี อยูระหวางการทดลองเดินระบบ   
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จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ซ่ึง
ประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ ไดคะแนนรอยละ 87.09 อยูในเกณฑดี 

จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ซ่ึง
ประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา ไดคะแนนรอยละ 92.16 อยูในเกณฑดี 

จากการวิเคราะหภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เปนจังหวัดท่ีสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมเพียงแหงเดียว และองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีมีความพรอมท้ังบุคลากร
และงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีแนวนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะ    
มูลฝอยโดยการรวมทุนกับภาคเอกชนในการกอสรางเตาเผาขยะมูลฝอย  
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ดานการจดัการน้าํเสียชุมชน และขยะมูลฝอย 
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บทท่ี 6 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการนํ้าเสียชุมชนและขยะมลูฝอย 

 
 จากการติดตามประเมินผลการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย จํานวน 11 แหง ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย  
 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 7 แหง ไดแก 
  - เทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี     
  - เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง      
  - เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
  - เทศบาลตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
  - เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี    
  - เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี    
  - เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี     
 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน  9 แหง   ไดแก  
   -เทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี (แบบฝงกลบ และศูนยคัดแยกขยะ)  
  - เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง (แบบฝงกลบ และอาคารรวบรวมของเสียอันตราย)     
  - เทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แบบฝงกลบ) 
  - เทศบาลนครพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท่ีดินเปลากอสรางแบบฝงกลบ)    
  - เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แบบฝงกลบ และแบบเตาเผา)   
  - เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (แบบฝงกลบ)   
  - เทศบาลนครรังสิต (แบบสถานีขนถาย)   
  - เทศบาลเมืองคูคต  จังหวัดปทุมธานี (แบบฝงกลบ)   

- องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (แบบฝงกลบ, เตาเผาขยะติดเชื้อ)   
 สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

6.1 สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 จากการติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียชมชุนของเทศบาลท้ัง 7 แหง ในพ้ืนท่ีของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) หยุดเดินระบบถาวร 1 แหง คือเทศบาลตําบลพระอินทราชา ท่ีเปด
เดินระบบบําบัดไดตามปกติ จํานวน 5 แหง ไดแก เทศบาลเมืองสิงหบุรี เทศบาลเมืองอางทอง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลเมืองปทุมธานี และระหวางการกอสรางระบบ จํานวน 1 
แหง ไดแก เทศบาลนครปากเกร็ด   
 ผลการสํารวจพบวาระบบบําบัดน้ําเสียยังคงใชงานไดตามปกติ แตมีปญหาในการรวบรวม    
น้ําเสียเนื่องจากเครื่องจักรชํารุด งบประมาณไมเพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู เฉพาะทาง 
ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาสูระบบบําบัดมีจํานวนนอยและไมสมํ่าเสมอ ทําใหระบบไมสามารถบําบัดน้ําเสียไดเต็ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การแกไขปญหาดานการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ควรมีหนวยงานกลางเขาไปดําเนินการ 
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โดยตรงเพ่ือผลักดันใหมีการบําบัดน้ําเสียอยางถูกตองเพ่ือใหการจัดการน้ําเสียสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง เปนการลดมลพิษท่ีปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะและลดปญหาในการบริหารจัดการระบบรวมถึงการ
บริหารงบประมาณในการแกไขปญหาระยะยาว นอกจากนี้ควรมีมาตรการท่ีใหประชาชนตองรวมรับผิดชอบ
ในการบําบัดน้ําเสีย โดยเก็บคาบําบัดน้ําเสียรวมกับการจัดเก็บคาน้ําประปา หรือวิธีอ่ืนท่ีใหประชาชนมีสวน
รับผิดชอบรวมกัน 
 ขอเสนอท่ีหนวยงานสวนกลาง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสนับสนุนและ
ผลักดันเพ่ือใหการจัดการน้ําเสียชุมชนมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ ดังนี้  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ท้ัง 6 แหงใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา โดยพิจารณา
รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment Plant)  และพิจารณานั้นท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย  เทศบาลเมืองบาง
บัวทอง  เทศบาลเมืองพิมลราช  เทศบาลตําบลบางใหญ  เทศบาลนครรังสิต   

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

4) ปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมาย/มาตรฐานดานมลพิษทางน้ําใหสอดคลองกับสถานการณ 
5) กําหนดพ้ืนท่ีหามระบายของเสียจากเรือและบานเรือนริมน้ําลงแมน้ํา  
6) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชนเพ่ือลดมลพิษท่ี

ระบายสูแหลงน้ํา 

6.2 สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอย  
 จากการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 9 แหง 
พบวาสามารถดําเนินการได 5 แหง โดยมีประสิทธิภาพในการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอยูในเกณฑ  
ดี-พอใช และพบวายังมีขยะตกคางในการกําจัดและบางแหงเริ่มเต็มประสิทธิภาพ และมีบางแหงท่ีเครื่องจักร
มีสภาพท่ีคอนขางชํารุด และขาดบุคลากรท่ีมีความรู 
 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมสามารถเปดใหบริการได ไดแก 
เทศบาลเมืองสิงหบุรี: ประชาชนคัดคานการดําเนินการจัดการฝงกลบขยะในพ้ืนท่ี เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา:  ขนขยะยายไปฝงกลบท่ีศูนยจัดการขยะตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาล
เมืองเสนา: ปดทับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบดวยดินสวนเตาเผาขยะมีการซอมบํารุงบอย จึงนํา
ขยะของเทศบาลไปฝงกลบท่ีศูนยจัดการขยะตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองปทุมธานี:  
ประชาชนคัดคานการนําขยะไปฝงกลบในพ้ืนท่ี และเทศบาลเมืองคูคต ไดจัดหาท่ีดินสําหรับโครงการแลว แต
ไมสามารถดําเนินโครงการได เนื่องจากมีประชาชนคัดคาน โดยเฉพาะเทศบาลเมืองคูคต ไดดําเนินการ
กอสรางระบบและอาคารตาง ๆ  แลว แตไมสามารถเขาใชงานได จนในปจจุบันอาคาร และบอฝงกลบชํารุดไม
สามารถใชงานได สวนเทศบาลตําบลพระอินทราชา: ไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือท่ีดิน แตไมไดดําเนิน
กิจกรรมโครงการใด ๆ บนท่ีดิน สวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีอยูและเปดใชงานไดนั้น พบวามีขยะตกคางใน
การกําจัด  โดยควรมีการจัดการกับขยะตกคางอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณ
ขยะท่ีเพ่ิมข้ึน 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  บทท่ี 6-3 

 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอย นโยบายคณะรักษาความสงบ      
แหงชาติ  ใหความเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในคราวประชุม เม่ือ
วันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ภายใตกรอบเปาหมายการดําเนินงาน 4 ภารกิจหลัก ดังนี้  

1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤติ (ขยะมูลฝอยเกา) 
2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนน

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม และกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเนนการ แปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
4) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน (ใหความรูประชาชนและบังคับใชกฎหมาย) 

 ดังนั้น หนวยงานสวนกลาง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองรวมกันสนับสนุนและ
ผลักดันให Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 
เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ลดปญหามลพิษท่ีปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1) ใหจังหวัดมีพ้ืนท่ีนํารองรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม 
มุงเนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง โดยเฉพาะการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป 
การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 

2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบอฝงกลบขยะมูลฝอยดําเนินการปรับปรุงฟนฟูใหถูกตอง
และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล พ้ืนท่ีท่ีไมสามารถดําเนินการปรับปรุงฟนฟูได ควร
ปดบอฝงกลบ 

3) จัดกลุมพ้ืนท่ี Cluster และมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน 

4) ควรมีมาตรการ กํากับดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีสถานท่ีกําจัดท้ังภาครัฐและเอกชน 

5) ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภทท่ี
ตนทาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทและนําไปกําจัด
อยางถูกตองและเหมาะสม 

  อยางไรก็ตาม การดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ.2559-2564) มิใชเรื่อง
ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง และมิใชเพียงความรับผิดชอบของภาครัฐหรือเอกชน แตเปนเรื่องท่ี
ประชาชนทุกคนควรตระหนักในความสําคัญ และใหความรวมมือในการดําเนินงาน โดยเริ่มท่ีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ในการท่ีจะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางหรือแหลงกําเนิด เพราะจุดเริ่มตนท่ีการลด
จํานวนขยะจากประชาชนทุกคน คือการลดภาระการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และจะนําพา
สังคมไทยไปสูการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนไดในท่ีสุด 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1  
ผลการสํารวจและประเมินระบบจดัการน้ําเสยีชุมชน 

       1. เทศบาลนครนนทบุรี 
       2. เทศบาลเมืองปทมุธานี 
       3. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
       4. เทศบาลเมืองอางทอง 
       5. เทศบาลเมืองสิงหบุรี 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบแอกติเวเตด็สลัดจ  1 

 

 
 

แบบประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
 

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชน  

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 2 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบแอกติเวเตด็สลดัจ 

 

 แบบประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
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ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน 
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ 
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3 ระบบฐานขอมูล     

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากรและ
งบประมาณ) ดานการบริหารจดัการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
ตอผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ        

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาด ประเมินผลและควบคุมการใช
งบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

  ผลการประเมินดานนโยบาย       18 

 คะแนนเต็ม    20 

ตอนที่ 2  ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง     

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 
0 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
กอนสงมอบงาน 

ไมมี - มี 
2 

3 การดําเนินการ      

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไมปฏิบัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
2 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 0 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 
1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 0 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับ 
การออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 
1 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
1 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ  
ของน้ําทุกหนวยบาํบดั 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิง้จากระบบบาํบัดน้ําเสียชุมชน  

ไมผาน ผานบาง
พารามิเตอร 

ผานทุก
พารามิเตอร 

2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบทุก
เคร่ือง 

2 

3.11 การตรวจวัดความสูงของชั้นตะกอนและ 
การสูบตะกอนในบอตกตะกอน 

ไมมี มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัด 
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี ไมสม่ําเสมอ สม่ําเสมอ 
2 

  ผลการประเมินดานเทคนิค       35 

 คะแนนเต็ม    46 

 
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ  

ไมมี มี / ไมมี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 1 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบแอกติเวเตด็สลัดจ  5 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 

1 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ 
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
 75 % 

1 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ํา 
ที่เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 2 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง ไมมี มี / ไม
ตอเนื่อง 

มี / 
ตอเนื่อง 2 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

4 การบํารุงรักษา     
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

  ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    33 

 คะแนนเต็ม    42 

ตอนที่ 4  ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 มีการจัดทําแผนการประชาสัมพนัธประจาํป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

1.2 มีการจัดทําสื่อประชาสัมพนัธทีแ่สดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั  
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.3 มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

1.4 มีการวิเคราะหผลการดําเนนิการและนํามาใช 
ในการปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 มีผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบาํบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบแอกติเวเตด็สลัดจ  7 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.4 มีการจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 มีการเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือน 
ลงสูระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 มีเจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหา 
เร่ืองรองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

2 

 ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       11 

คะแนนเต็ม    20 

 

3.3 เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ 
ท้ังหมด 64 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 18 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 46 35 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 33 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 11 

รวม 128 97 

 

  รอยละของคะแนน  = 
128

100 x 97  =    75.78  
 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
      คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
      คะแนนรวมนอยกวารอยละ   60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
 
  
 

 
 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน  1 

 

 
 
 
 
 

 

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชน  

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



  
 

2 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

 
 

 
 
ชื่อผูประเมินระบบ.....นายวนิตา  จาดดาํ..................... 
ตําแหนง......ผูจัดการโครงการ.....................สังกัด...........บริษัทนาโนแมก จํากัด......................................................... 
โทรศัพท....02 5815738...... โทรสาร.......02 5815737..............E-mail…..wanita.nanomag@gmail.com……….. 
ชื่อผูตรวจทาน.................................................................................................................................................. 
ตําแหนง............................................................สังกัด...................................................................................... 
วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........22  มีนาคม  2561..................................................................................................... 

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน 
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3 ระบบขอมูล        

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดานการบริหารจดัการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
ตอผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ        

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช
งบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

 

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน  3 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

  ผลการประเมินดานนโยบาย       19 

 คะแนนเต็ม    20 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 
0 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
กอนสงมอบงาน 

ไมมี - มี 
2 

3 การดําเนินการ         

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 



  
 

4 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไมปฏิบัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
2 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 2 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 
0 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับ
การออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 0 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ 
ของน้ําทุกหนวยบาํบดั 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิง้จากระบบบาํบัดน้ําเสียชุมชน  

ไมผาน ผานบาง
พารามิเตอร 

ผานทุก
พารามิเตอร 

2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบทุก
เคร่ือง 

1 

3.11 การตรวจวัดความสูงของชั้นตะกอนและ 
การสูบตะกอนในบอตกตะกอน 

ไมมี มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 
1 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี ไมสม่ําเสมอ สม่ําเสมอ 
2 

  ผลการประเมินดานเทคนิค       36 

 คะแนนเต็ม    46 

 
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ 

ไมมี มี / ไมมี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 2 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน  5 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 2 

2 การเดินระบบ        

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

2 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

0 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่เหมาะสม ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

1 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 1 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง ไมมี มี / ไม
ตอเนื่อง 

มี / 
ตอเนื่อง 2 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 



  
 

6 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

4 การบํารุงรักษา     

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

  ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ       38 

 คะแนนเต็ม    42 

 
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

0 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย ไมมี อยูระหวาง มี 2 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน  7 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

เบื้องตน โดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ดําเนินการ 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบาํบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหา 
เร่ืองรองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

2 

 ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       10 

คะแนนเต็ม    20 

 



  
 

8 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

3.3 เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ 
ท้ังหมด 64 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 19 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 46 36 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 38 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 10 

รวม 128 103 

 

  รอยละของคะแนน  = 
128

100 x 103  =      80.47 
 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
      คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
      คะแนนรวมนอยกวารอยละ   60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
 
 
  
 
 
 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน  1 

 

 
 
 
 
 

 

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชน  

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



  
 

2 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
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ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน 
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3 ระบบขอมูล        

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดานการบริหารจดัการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
ตอผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

4 งบประมาณ        

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช
งบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

 

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



  
 

แบบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน  3 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

  ผลการประเมินดานนโยบาย       11 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
กอนสงมอบงาน 

ไมมี - มี 
2 

3 การดําเนินการ         

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไมปฏิบัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
2 



  
 

4 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 0 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 
1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับ
การออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 1 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ 
ของน้ําทุกหนวยบาํบดั 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิง้จากระบบบาํบัดน้ําเสียชุมชน  

ไมผาน ผานบาง
พารามิเตอร 

ผานทุก
พารามิเตอร 

2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบทุก
เคร่ือง 

1 

3.11 การตรวจวัดความสูงของชั้นตะกอนและ 
การสูบตะกอนในบอตกตะกอน 

ไมมี มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี ไมสม่ําเสมอ สม่ําเสมอ 
2 
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ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

1 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ 

ไมมี มี / ไมมี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 2 

2 การเดินระบบ        
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

1 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

1 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่เหมาะสม ไมมี มี/ไมไดจัด          
เก็บตามแผน        

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง ไมมี มี / ไม
ตอเนื่อง 

มี / 
ตอเนื่อง 2 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

4 การบํารุงรักษา     

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 



  
 

6 คูมือการสาํรวจและประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
1 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 
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ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

0 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตน โดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบาํบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 1 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3 การใหบริการประชาชน     
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหา 
เร่ืองรองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

1 
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3.3 เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ 
ท้ังหมด 64 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 11 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 46 39 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 32 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 6 

รวม 128 88 

 

  รอยละของคะแนน  = 
128

100 x 88  = 68.75 
 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
      คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
      คะแนนรวมนอยกวารอยละ   60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
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ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน 
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3 ระบบขอมูล     

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดานการบริหารจดัการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 2 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
ตอผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4 งบประมาณ     

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช
งบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

 ผลการประเมินดานนโยบาย    16 

  คะแนนเต็ม    20 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

1.7 บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ  
บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 

ไมมี - มี 
2 

1.8 บอบมหรือบอตกตะกอน ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
กอนสงมอบงาน 

ไมมี - มี 
2 

3 การดําเนินการ        

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไมปฏิบัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
2 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 2 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 
0 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับ
การออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 0 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 0 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ 
ของน้ําทุกหนวยบาํบดั 

ไมมี มี / ไมครบ  มี / ครบ  0 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิง้จากระบบบาํบัดน้ําเสียชุมชน  

ไมผาน 
ผานบาง

พารามิเตอร 
ผานทุก

พารามิเตอร 
2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี 
มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบทุก
เคร่ือง 

2 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ ไมมี 
มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 2 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี ไมสม่ําเสมอ สม่ําเสมอ 1 

  ผลการประเมินดานเทคนิค       41 

 คะแนนเต็ม    50 
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ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

0 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ  

ไมมี มี / ไมมี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว 
ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 

0 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 0 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 2 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง ไมมี มี / ไม
ตอเนื่อง 

มี / 
ตอเนื่อง 

2 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

1 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

4 การบํารุงรักษา        

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

  ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ       33 

 คะแนนเต็ม    42 

 
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบาํบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง
รองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

2 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       15 

คะแนนเต็ม    20 
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3.3 เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนนไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวน
รอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 16 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 50 41 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 33 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 15 

รวม 132 105 

 

  รอยละของคะแนน  = 
132

100 x 105
=    79.54 

          

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
     คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ     60-80   อยูในเกณฑพอใช 
     คะแนนรวมนอยกวารอยละ   60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
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   แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 

    ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 
 

 

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
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แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
ชื่อผูประเมินระบบ นายนัฐยุทธ  ภูสวุรรณ  
ตําแหนง  นายชางไฟฟาชาํนาญงาน        สังกัด กองชางเทศบาลเมืองสิงหบุรี                                        
โทรศัพท  036 512730         โทรสาร  036 511328    E-mail              
ชื่อผูตรวจทาน นายถาวร  มัน่คง                                      
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง      สังกัด กองชาง เทศบาลเมืองสิงหบุรี     
วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน  20  มีนาคม  2561               

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน การ
จัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตัิ เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3 ระบบขอมูล     

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) 
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอ
ผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ     

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

  ผลการประเมินดานนโยบาย       18 

 
คะแนนเต็ม 

   
20 

 
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

1.7 บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ  
บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 

ไมมี - มี 
2 

1.8 บอออกซิเจน (Oxidation Pond)  ไมมี - มี 2 

1.9 บอบมหรือบอตกตะกอน ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)   
กอนสงมอบงาน 
 

ไมมี - มี 
2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 การดําเนินการ      

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไม
ปฏิบัต ิ

มี / ปฏิบัต ิ
2 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 2 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับการ
ออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

1 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้ํา
ทุกหนวยบําบัด 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบาํบดัน้าํเสียชุมชน  

ไมผาน ผานบาง
พารามิเตอร 

ผานทุก
พารามิเตอร 

2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบ 
ทุกเคร่ือง 

1 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ ไมมี มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 
1 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 

ไมมี ไม
สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 
2 

  ผลการประเมินดานเทคนิค       48 

 
คะแนนเต็ม 

   
52 

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี ไมมี มี / ไมมี มี / มี 2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ  

ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

1 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 

1 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง 
ไมมี มี / ไม

ตอเนื่อง 
มี / 

ตอเนื่อง 
2 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)     

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

4 การบํารุงรักษา     

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป 
ไมมี อยูระหวาง 

การจัดทํา 
มี 

2 

  ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ       40 

 
คะแนนเต็ม 

   
42 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 
 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง
รองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

2 

 ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       9 

คะแนนเต็ม 
   

20 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวนรอย
ละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 18 
2. ผลการประเมินดานเทคนิค 52 48 
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 40 
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 9 

รวม 134 115 
 

  รอยละของคะแนน  = 
134

100 x 115  = 85.82 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
      คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ  60-80   อยูในเกณฑพอใช 
      คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํเสยีชุมชน 



ผลการวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ําท้ิงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

เทศบาลนครนนทบุรี  

 

วันท่ีตรวจสอบ  : 15 มีนาคม 2561 

ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  : แอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge, AS) 

ชนิดของหนวยบําบัดสุดทาย  : บอตกตะกอน  

ผลการประเมิน  : เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

พารามิเตอรท่ีเปนปญหา  : - 

 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้ําเขาระบบ (N1) 7.0 44.5 18.4 34.9                 1.32 13.42 
จุดน้ําออกจากระบบ (N2) 8.0 5.4 4.4 15.2 0.74 11.90 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า

ท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป  

เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หรือบอผึ่ง (Oxidation Pond) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

 



ผลการวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ําท้ิงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

เทศบาลเมืองปทุมธานี 

 

วันท่ีตรวจสอบ   : 22 มีนาคม 2561 

ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  : ระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD) 

ชนิดของหนวยบําบัดสุดทาย  :  บอตกตะกอน 

ผลการประเมิน  : ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

พารามิเตอรท่ีเปนปญหา  : FOG 

 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้ําเขาระบบ (P1) 7.0 7.4 4.5 8.5 2.44 27.54 
จุดน้ําออกจากระบบ (P2) 7.0 19.0 6.2 1.3 1.70 2.82 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 

 
≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า

ท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป  

เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หรือบอผึ่ง (Oxidation Pond) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

 

 



ผลการวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ําท้ิงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 

วันท่ีตรวจสอบ  : 16 มีนาคม 2561 

ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  : ระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD) 

ชนิดของหนวยบําบัดสุดทาย  :  บอตกตะกอน  

ผลการประเมิน  : เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

พารามิเตอรท่ีเปนปญหา  : - 

 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้ําเขาระบบ (AY2) 6.0 17.6 6.6 19.1 0.95 5.30 
จุดน้ําออกจากระบบ(AY1) 6.0 3.2 4.4 7.2 0.76 6.91 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง
จากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 

 
≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า

ท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป  

เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หรือบอผึ่ง (Oxidation Pond) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร 
 



ผลการวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ําท้ิงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

เทศบาลเมืองอางทอง 

 

วันท่ีตรวจสอบ  : 19 มีนาคม 2561        . 

ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย   : สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) 

ชนิดของหนวยบําบัดสุดทาย  : บอปรับเสถียร 

ผลการประเมิน  : เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

พารามิเตอรท่ีเปนปญหา  : - 

 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้ําเขาระบบ (A1) 7.0 64.0 6.2 31.8 1.49 12.19 
จุดน้ําออกจากระบบ (A2) 7.0 8.9 4.6 7.2 0.60 10.30 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า

ท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป  

เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หรือบอผึ่ง (Oxidation Pond) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร 
 



ผลการวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ําท้ิงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

เทศบาลเมืองสิงหบุรี  

 

วันท่ีตรวจสอบ  : 20 มีนาคม 2561 

ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  : บอปรับเสถียร (Stabilization Pond, SP) 

ชนิดของหนวยบําบัดสุดทาย  : บอปรับเสถียร 

ผลการประเมิน  : ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

พารามิเตอรท่ีเปนปญหา  : FOG 

 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TP 
(mg-P/L) 

TN 
(mg-N/L) 

จุดน้ําเขาระบบ (S1) 7.0 7.3 6.1 18.0 1.51 9.95 
จุดน้ําออกจากระบบ (S2) 6.0 40.5 5.6 1.6 0.09 ND3 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง
จากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า

ท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป  

เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หรือบอผึ่ง (Oxidation Pond) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร 

หมายเหตุ3  : ND หมายถึง Not Detected, คาต่ํามากจนไมสามารถตรวจพบได 

 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 2561 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ผลการสํารวจและประเมินระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 

 1. องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี: ระบบฝงกลบ 
 2. องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี: ระบบเตาเผา 
 3. เทศบาลนครรังสิต 
 4. เทศบาลเมืองอางทอง 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 

ภายใต 
 
ชื่อผูประเมินระบบ  นายรัฐวิทย  ทัศนภิญโญ  
ตําแหนง  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สังกัด กองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม  
โทรศัพท 025890481-5 ตอ 626 โทรสาร  025890494      E-mail   ratthawit1985@gmail.com      
ชื่อผูตรวจทาน    
ตําแหนง   สังกัด    
วัน เดือน ป ที่ประเมิน      17  พฤษภาคม  2561  

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 

1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 2 

1.3  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.  ผูรับผิดชอบ 

2.1  การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของฝาย

บริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.3  การแตงตั้งคณะทาํงานดานการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบขอมูล 

3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมลู ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
 

มี 2 

3.2  การทํารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 

มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.  งบประมาณ 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.  การรวมกลุมพ้ืนที่ 

5.1  การรวมกลุมและจัดทาํบนัทึกขอตกลงรวมกับ 
อปท. อ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.2  อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอยมา 
กําจัด ณ สถานที่ฝงกลบ 

ไมมี บางสวน ทั้งหมด 2 

ผลการประเมินดานนโยบาย    26 
 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

3.  การดําเนินการ 

3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 
น้ําหนักและปองกันการกําจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไมไดรับอนุญาต 

ไมมี - มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2  การใชวัสดุกันซึม ไมมี - มี 2 

3.3  การฝงกลบ บดอัดและปดทบั ไมมี - มี 2 

3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

 

มี/ใชงานได 2 

3.5  ระบบบําบัดน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.6  ระบบควบคุมกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.7  ระบบตรวจสอบกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้าํใตดนิ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.9  ระบบการจัดการน้ําฝน ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.10  พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไมมี - มี 2 

3.11  การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ที ่ ไมมี - มี 2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    42 

 
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2  ผูควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาต 
ผูควบคุมระบบฯ 

ไมมี มี / ไมม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

2 

1.3  ชางเทคนิคประจาํระบบที่ผานการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2.  การเดินระบบ 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บตาม

แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละวนั 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 

2 

2.4  มาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมลูฝอย ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

1 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเขาระบบ  
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  เก็บขอมูลยอนหลัง ไมมี มี / ไม 
สม่ําเสมอ 

มี / 
สม่ําเสมอ 

2 

3.  คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 

3.1  ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ 
ระหวาง 5.5 - 9.0 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  คาการนําไฟฟาในบอสงัเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)  

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีคา
สูงข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ 

ตรวจ/ไมม ี
ความ 

แตกตาง 

0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
รองเรียน 

บอย 

มีการ 
รองเรียน 
เปนคร้ัง 
คราว 

ไมมีการ 
รองเรียน 

1 

4.  การบํารุงรักษา 

4.1  แผนการบาํรุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไมมี มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การจดัทาํรายงานการตรวจสอบการบาํรุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3  การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุด 
หรือเกิดเหตุขัดของ 

ไมมี บางคร้ัง ทุกคร้ัง 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี บางป ทุกป 2 
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ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจดัการขยะมูลฝอย 

1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใช 
ในการปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไมมี มีการจาย 
คาเก็บขน 
แตไมมีการ

จายคา 
กําจัด 

มีการจาย 
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  การใหบริการประชาชน 

3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง 
เพียงพอ 

ไมมี มี แตไม 
เพียงพอ 

มีเพียงพอ 0 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไมมี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

0 

3.3  การตกคางของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไมมี 2 

3.4  เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง 
รองเรียน 

ไมมี มี / ไมม ี มี / มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ 
และการมีสวนรวม 

   22 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 26 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 42 42 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 26 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 14 

รวม 124 108 

 

รอยละของคะแนน = 
   คะแนนเต็ม

100 x  �คะแนนที่ได
  

  =        108 X 100 
               124 

 =        87.09 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 
 



 
 

 
 
 
 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือระบบเตาเผา 

ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 

ชื่อผูประเมินระบบ  นายประสงค   คิดดี  
ตําแหนง นักวชิาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ สังกัด องคการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี  
โทรศัพท 025890481-5 ตอ  626 โทรสาร 025890494 E-mail    
ชื่อผูตรวจทาน  
ตําแหนง สังกัด  
วัน เดือน ที่ประเมิน     17  พฤษภาคม  2561  

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 

1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 2 

1.3  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

2.  ผูรับผิดชอบ 

2.1  การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสราง 
ของฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.3  การแตงตั้งคณะทาํงานดานการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบขอมูล 

3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.2  การทํารายงานตดิตามประเมนิผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.  งบประมาณ 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือระบบเตาเผา 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.  การรวมกลุมพ้ืนที่ 

5.1  การรวมกลุมและจัดทาํบนัทึกขอตกลงรวมกับ 
หนวยงานอ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.2  หนวยงานที่จัดทาํบนัทึกขอตกลงนําขยะมลูฝอย
มากําจัด 

ไมมี บางสวน ทั้งหมด 2 

ผลการประเมินดานนโยบาย    26 
 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

3.  การดําเนินการ 

3.1  การตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอยตดิเชื้อ และ 
ของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทัว่ไป 

ไมมี - มี 2 

3.2  การเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมง
ทํางาน/การติดประกาศชั่วโมงปฏิบัต ิ
งานทีป่ระตูทางเขา เพื่อใหประชาชนทราบ 

ไมมี - มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3  ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ไมมี - มี 2 

3.4  การดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณเปนประจาํ ไมมี - มี 2 

3.5  การจัดการกากข้ีเถาอยางถูกหลักวิชาการ ไมมี - มี 2 

3.6  การปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน ไมมี - มี 2 

3.7  พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไมมี - มี 0 

3.8  การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ที ่ ไมมี - มี 2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    34 
 

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2  ผูควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม 
ระบบฯ 

ไมมี มี / ไมม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

2 

1.3  ชางเทคนิคประจําระบบที่ผานการอบรมเร่ืองการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2.  การเดินระบบ 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บตาม

แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึกรายละเอียด
แสดงผลการทํางานของระบบในแตละวนั 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทําทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางานของ 
ระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 

2 

3.  คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 

3.1  คุณภาพอากาศจากปลอง ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ / 
ผาน 

มาตรฐาน 

2 

4.  การบํารุงรักษา 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  แผนการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบ/ 
เคร่ืองจักร 

ไมมี มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด 
เหตุขัดของ 

ไมมี บางคร้ัง ทุกคร้ัง 2 

4.3  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
ทุกป 

ไมมี บางป ทุกป 2 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    20 
 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ 

1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 1 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 1 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชใน 
การปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ของหนวยงานทีน่ํามลูฝอยติดเชือ้มากําจัด 

ไมมี มีการจาย 
คาเก็บขน 
หรือคา 
กําจัด 

มีการจาย 
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

3.  การใหบริการประชาชน 

3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้ออยาง 
เพียงพอ 

ไมมี มี แตไม 
เพียงพอ 

มีเพียงพอ 2 

3.2  การตกคางของมูลฝอยติดเชื้อ มีเปน 
ประจํา 

มีเปน 
คร้ังคราว 

ไมมี 2 

3.3  เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง 
รองเรียน 

ไมมี มี / ไมม ี มี / มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ 
และการมีสวนรวม 

   16 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 51 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมดโดย 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 24 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 36 34 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 20 20 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 16 

รวม 102 94 

 

รอยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  !คะแนนที่ได   

 =    
94×100
102

 

 =   92.16 

 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 
 



 

  

 

 

 แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย 

ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 

ชื่อผูประเมินระบบ  นายกิตติพงษ    กวีวัจน  
ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการชาง  
โทรศัพท 02-567-6012 โทรสาร   E-mail   
ชื่อผูตรวจทาน   
ตําแหนง   สังกัด    
วัน เดือน ป ท่ีประเมิน         21 พฤษภาคม 2561  

ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร

และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ
นโยบายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 
2 

2.  ผูรับผิดชอบ 
2.1  การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ 

ฝายบริหารอยางชัดเจน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3  การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.  ระบบขอมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

3.2  การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

4.  งบประมาณ 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.3  การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

5.  การรวมกลุมพ้ืนท่ี 

5.1  การรวมกลุมและจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ 
อปท. อ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

5.2  อปท. ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอย 
มากําจัด ณ สถานีขนถาย 

ไมมี บางสวน ท้ังหมด 
0 

ผลการประเมินดานนโยบาย    19 

คะแนนเต็ม    24 

ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลท่ีมี 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 0 

3.  การดําเนินการ 

3.1  พ้ืนท่ีขนถายขยะมูลฝอย มีระบบควบคุม 
ปญหากลิ่นและฝุนและเศษขยะมูลฝอยปลิว 

ไมมี - มี 
2 

3.2  ถนนทางลาด (Ramp) ข้ึนอาคารขนถาย 
ขยะมูลฝอยมีความลาดเอียงนอยกวารอยละ 10 

ไมมี - มี 
2 

3.3  พ้ืนท่ีขนถายขยะมูลฝอยสามารถรองรับ 
ปริมาณรถบรรทุกท่ีถายเทขยะมูลฝอย ไดไม 
นอยกวา 2 เทาของปริมาณเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ไมมี - มี 
0 

3.4  มีการชั่งน้ําหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอย ไมมี - มี 2 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ท่ีนําเขามา 

3.5  มีระบบควบคุมน้ําเสียและปองกันการรั่วไหล 
ของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับน้ําฝน 

ไมมี - มี 
2 

3.6  มีมาตรการตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตรายปะปนกับ 
ขยะมูลฝอยท่ัวไป 

ไมมี - มี 
2 

3.7  มีการควบคุมเศษขยะมูลฝอยกลิ่น แมลงและ 
พาหะนําโรค 

ไมมี - มี 
2 

3.8  มีการบําบัดน้ําเสียและเก็บตัวอยางน้ําท้ิง ไมมี - มี 0 

3.9  มีมาตรการปองกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน ไมมี - มี 2 

3.10  มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจาก 
แหลงกําเนิดตางๆ 

ไมมี - มี 
2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    34 
คะแนนเต็ม    40 

 
 
 

ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

0 

1.2  ผูควบคุมระบบท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม 
ระบบฯ 

ไมมี มี / ไมมี 
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3  ชางเทคนิคประจําระบบท่ีผานการอบรมเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 0 

2.  การเดินระบบ 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ท่ีเหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / 
จัดเก็บ 

ตามแผน 
0 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ 
ในแตละวัน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

0 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.4  เก็บขอมูลยอนหลัง ไมมี มี / ไม 
สมํ่าเสมอ 

มี / 
สมํ่าเสมอ 

2 

2.5  มาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีจะเขาระบบ 
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

3.  คุณภาพส่ิงแวดลอม(คาเฉล่ียในรอบ 12 เดือน) 

3.1  ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ 
ระหวาง 5.5 - 9.0 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ 
ผาน 

มาตรฐาน 
0 

3.2  คาการนําไฟฟาในบอสังเกตการณ 
(เปรียบเทียบอยางนอย 2 บอ)  

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีคา
สูงข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ 

ตรวจ/ไมมี 
ความ 

แตกตาง 
0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ 
ผาน 

มาตรฐาน 
0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
รองเรียน 

บอย 

มีการ 
รองเรียน 
เปนครั้ง 
คราว 

ไมมีการ 
รองเรียน 

2 

4.  การบํารุงรักษา 

4.1  แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร ไมมี มี/ไม 
ปฏิบัติตาม

แผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 1 

4.2  การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

มี 
0 

4.3  การซอมบํารุงทันทีเม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดของ 

ไมมี บางครั้ง ทุกครั้ง 
2 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี บางป ทุกป 0 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    13 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

คะแนนเต็ม    34 
 
 
 

ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใช 
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอย 
ของประชาชน 

ไมมี มีการจาย
คาเก็บขน 
แตไมมีการ

จายคา 
กําจัด 

มีการจาย
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

1 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.  การใหบริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง

เพียงพอ 
ไมมี มี แตไม 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 

2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไมมี ครอบคลุม
บางพ้ืนท่ี 

ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี 

1 

3.3  การตกคางของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวัน ไมมี 2 
3.4  เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหา 

เรื่องรองเรียน 
ไมมี มี / ไมมี มี / มี 

2 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ 
และการมีสวนรวม 

   
20 

คะแนนเต็ม    22 



3.1 เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 60 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 24 19 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 40  34 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 13 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 20 

รวม 120 66 

 

รอยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  +คะแนนที่ได   

 = 
86×100
120

 

 = 71.67 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 



 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 

ภายใต 
 
ชื่อผูประเมินระบบ  นางสาวอติกานต  ลลีากร  
ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด เทศบาลเมืองอางทอง  
โทรศัพท 0837048976 โทรสาร  035-611111      E-mail   abc035862303@gmail.com      
ชื่อผูตรวจทาน    
ตําแหนง   สังกัด    
วัน เดือน ป ที่ประเมิน      16 พฤษภาคม 2561  

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 

1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 0 

1.3  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.  ผูรับผิดชอบ 

2.1  การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของฝาย

บริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.3  การแตงตั้งคณะทาํงานดานการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบขอมูล 

3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมลู ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
 

มี 2 

3.2  การทํารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 

มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.  งบประมาณ 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

5.  การรวมกลุมพ้ืนที่ 

5.1  การรวมกลุมและจัดทาํบนัทึกขอตกลงรวมกับ 
อปท. อ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.2  อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอยมา 
กําจัด ณ สถานที่ฝงกลบ 

ไมมี บางสวน ทั้งหมด 2 

ผลการประเมินดานนโยบาย    20 
 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

3.  การดําเนินการ 

3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 
น้ําหนักและปองกันการกําจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไมไดรับอนุญาต 

ไมมี - มี 0 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2  การใชวัสดุกันซึม ไมมี - มี 0 

3.3  การฝงกลบ บดอัดและปดทบั ไมมี - มี 2 

3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

 

มี/ใชงานได 1 

3.5  ระบบบําบัดน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 1 

3.6  ระบบควบคุมกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 0 

3.7  ระบบตรวจสอบกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 0 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้าํใตดนิ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.9  ระบบการจัดการน้ําฝน ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 0 

3.10  พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไมมี - มี 2 

3.11  การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ที ่ ไมมี - มี 2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    30 

 
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

0 

1.2  ผูควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาต 
ผูควบคุมระบบฯ 

ไมมี มี / ไมม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

0 

1.3  ชางเทคนิคประจาํระบบที่ผานการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2.  การเดินระบบ 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บตาม

แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

0 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละวนั 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 

2 

2.4  มาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมลูฝอย ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

0 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเขาระบบ  
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  เก็บขอมูลยอนหลัง ไมมี มี / ไม 
สม่ําเสมอ 

มี / 
สม่ําเสมอ 

2 

3.  คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 

3.1  ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ 
ระหวาง 5.5 - 9.0 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  คาการนําไฟฟาในบอสงัเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)  

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีคา
สูงข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ 

ตรวจ/ไมม ี
ความ 

แตกตาง 

0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
รองเรียน 

บอย 

มีการ 
รองเรียน 
เปนคร้ัง 
คราว 

ไมมีการ 
รองเรียน 

2 

4.  การบํารุงรักษา 

4.1  แผนการบาํรุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไมมี มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การจดัทาํรายงานการตรวจสอบการบาํรุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3  การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุด 
หรือเกิดเหตุขัดของ 

ไมมี บางคร้ัง ทุกคร้ัง 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี บางป ทุกป 2 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    20 
 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจดัการขยะมูลฝอย 

1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใช 
ในการปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไมมี มีการจาย 
คาเก็บขน 
แตไมมีการ

จายคา 
กําจัด 

มีการจาย 
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

1 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  การใหบริการประชาชน 

3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง 
เพียงพอ 

ไมมี มี แตไม 
เพียงพอ 

มีเพียงพอ 2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไมมี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

2 

3.3  การตกคางของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไมมี 2 

3.4  เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง 
รองเรียน 

ไมมี มี / ไมม ี มี / มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ 
และการมีสวนรวม 

   19 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 20 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 42 30 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 20 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 19 

รวม 124 89 

 

รอยละของคะแนน = 
   คะแนนเต็ม

100 x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 

47/100 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

http://reo06.mnre.go.th 
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